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1. Préambule  

 

1.1 Fiche de synthèse 

 

 

1.2 Faits marquants  

 Evolution du contrat de délégation 

• Signature de l’avenant n°7  le 6 septembre 2022, ayant pour objet :  
 

- Préciser les modalités de classement du réseau 

- Créer un terme R1CO2 en lieu et place de la répercussion des achats de CO2 effectuée via 

le terme R26 

- Préciser les modalités des travaux d’interconnexion entre les réseaux de chaleur Centre-

Loire et Bellevue-Chantenay 
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- Indiquer les modalités techniques et financières du raccordement de la ZAC Basse-Ile 

- Mettre à jour la Police d’Abonnement et le Règlement de Service  
 

 

 Réglementation & suivi administratif 

➢ Contentieux sur la chaufferie Californie 

 
L’arrêt de la cours administrative d’appel de Nantes rejetant la requête du collectif contre la 

chaufferie Californie est notifié le 25 février 2022. Ceci clôt plus de 5 ans de procédure. 

Les comités de suivi sur la chaufferie continuent néanmoins d’être organisés deux fois par an. 

 

 Nouveaux  abonnés 
 
Le réseau compte 20 nouvelles sous-stations mises en service en 2022, pour une puissance souscrite 
de 8 516 kW. Le nombre de nouvelles Polices d’Abonnement est de 22. 

 
 

 Résiliation abonné 
 
Le théâtre Grand T a suspendu sa police d’abonnement (400 kW) à partir du 12 avril 2022 le temps 
de réaliser des travaux. La remise en service devrait être effectuée courant 2024.  

 
 

 Travaux d’extension du réseau et sous-stations 

➢ Réseau  
L’extension en 2022 est  de 3 212 ml. Cette extension intègre de nombreux raccordements diffus. Les 
travaux de raccordement les plus remarquables sont : 

- Extension vers hôpital Bellier et ateliers de la Semitan : 600 ml 

- Raccordement de l’IRS : 150 ml 

- Raccordement Groupama : 120 ml 

 
➢ Sous-stations  

Raccordement et pose de postes de livraisons dans 20 sous-stations. 
 

 
 Arrêts techniques du réseau 

 

Il n’y a pas eu d’arrêt complet du réseau à l’été 2022 impactant l’ensemble des abonnés, car des 

moyens de production de secours ont été mis en œuvre : la chaufferie de Californie  a pu alimenter 
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tout ou partie des réseaux pendant l’arrêt technique de la chaufferie Malakoff qui a eu lieu entre le 24 

et le 26 aout. 

 

Les coupures pour travaux de rénovation du réseau ont été les suivantes : 

 

- Coupure de 21 abonnés pour le remplacement de canalisations boulevard Sarrebruck du 24 

au 25 août 

- Coupure de 30 abonnés du 24 au 25 août, prolongé jusqu’au 27 août pour deux sous-stations 

en raison de difficulté pendant les travaux 

 

 
 Incidents techniques significatifs durant l’exercice 

▪ Fuites sur le réseau : 
 

 
 

 Fonctionnement des cogénérations sur appel d’EDF 
Pendant la saison hivernale de cogénération (novembre à mars), les centrales de cogénération 

sont déclarées auprès d’EDF partiellement ou totalement en MDSE (Mise à disposition du Service 
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Electrique) et sont  donc démarrées à la demande d’EDF. Compte tenu du manque de capacité de 

production d’EDF en 2022, les moteurs en MDSE comme Saint Jacques ont été appelés 30 jours. 

 

Concernant le fonctionnement des moteurs en continu, deux faits ont été marquants sur la 

saison : 

- Arrêt anticipé au 10 mars suite à l’envolée du prix du gaz générant un risque de plafonnement 

de la rémunération électrique 

- Redémarrage retardé au 28 novembre suite à une rigueur climatique extrêmement douce en 

novembre 

 

 Evènements de communication 
 

• 20 janvier : visite de la chaufferie Malakoff par les BE travaillant sur Mon Projet Renov 

• 11 février : visite de Malakoff par des étudiants de Centrale Nantes 

• 11 février : visite de Californie par un groupe d’usagers (suite proposition en Commission des 
usagers) 

• 15 mars : visite de Malakoff par une autre promotion de Centrale Nantes 

• 11 avril : visite de Malakoff par Centre Social 

• 26 avril : visite presse chantier raccordement et chaufferie Malakoff 

• 9 juin : visite de Malakoff par les pôles de Nantes Métropole 

• 23 juin : visite de Californie par le Comité de suivi de la chaufferie 

• 17 septembre : visites de Malakoff pour les journées du Patrimoine 

• 26 septembre : visites de Malakoff pour les agents de Nantes Métropole 

• 3 octobre : commission des usagers 

• 26 octobre : visite pour les retardataires des journées du patrimoine 

 

Les visites indiquées ci-dessus ne tiennent pas compte des visites réalisées pour nos clients ou futurs 

clients, en phase prospective.  

La visite presse du 26 avril 2022 a été un succès avec de belles retombées dans la presse, qui a mis en 

avant la compétitivité du réseau de chaleur par rapport aux autres modes de chauffage.  
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2. Travaux neufs  

En 2022, 3 212 ml  de réseau ont été construits, ce qui porte à  67,3  km d’extension du réseau 

de chaleur « Centre-Loire » qui ont été réalisés par ERENA depuis 2013. 

 

Secteur de Nantes Métropole 
Réalisé 
en 2022 

ml 

Erdre et Loire 1 113 

Nantes Loire 1 913 

Loire Sèvre et Vignoble 0 

Nantes Ouest 141 

Erdre et Cens 45 

Sud Ouest 0 

TOTAL 3 212 

Longueur total  d'extension 
effective( ml) 

67 392 

 

A fin 2022, la longueur totale du réseau est de 88,4 km. 
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3. Exploitation   

3.1 Bilan énergétique 

3.1.1 Bilan énergétique global 

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE TOTAL 

VENTE CHALEUR TOTALE (MWh) 45 831 40 161 34 775 23 992 9 415 5 915 5 017 5 144 5 731 7 444 22 804 48 403 254 632

CONSOMMATIONS ENERGIES JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE TOTAL 

ENERGIE CTVD 20 422 18 741 20 679 18 772 11 736 8 732 7 602 7 080 8 427 9 922 20 272 21 144 173 529

CONSOMMATION BOIS MALAKOFF (MWh PCI)                12 052            12 165                    8 167                 4 330                            -                        -                        -                        -                         -                          -                   5 541                  11 008   53 263

CONSOMMATION BOIS CALIFORNIE (MWh PCI)                   4 242               4 397                    5 115                 1 560                        665                      -                        -                        -                         -                          -                      473                    4 681   21 132

TOTAL                16 294            16 561                 13 282                 5 890                        665                      -                        -                        -                         -                          -                   6 015                  15 689   74 395

GAZ MALAKOFF (MWh PCS)                   4 262               1 408                    1 792                 1 091                            -                       11                      -                     418                   180                       62                    660                    4 272   14 158

 GAZ CALIFORNIE (hors Cogénération) ( MWh PCS)                      302                    45                         51                       95                             1                      -                        -                     893                   234                     227                    104                        630   2 582

 GAZ CHU Hotel Dieu (MWh PCS)                   1 042                  355                         94                     116                           25                       7                      -                       32                       -                          -                           4                        557   2 233

GAZ CLOS TOREAU (hors cogénération) (MWhPCS)                      256                    36                       457                     590                        301                   205                   167                   165                   189                     223                    507                        264   3 361

 GAZ Autres chaufferies (St-Jacques,Tertre, Lombarderie, 

Confluent, Seil)
                       45                    44                         34                     112                           14                     13                     11                       8                      15                       11                      91                          10   407

CONSOMMATION GAZ TOTALE ( MWh PCS) 5 907 1 889 2 428 2 004 340 237 178 1 517 618 523 1 365 5 733 22 741

CONSOMMATION GAZ TOTALE ( MWh PCI)
5 316 1 700 2 185 1 804 306 214 160 1 366 557 470 1 229 5 160 20 467

Chaleur Cogénération Californie
5 604            5 511        2 136            -              -                 -             -             -             -             21               85              6 202            19 559

Chaleur autres Cogénérations 
3 731            3 538        2 222            435             -                 -             -             -             3               -               392            3 909            14 230

CONSOMMATION TOTALE FOD MWH PCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONSOMMATION TOTALE ENERGIE (MWh PCI) 51 367 46 051 40 505 26 901 12 707 8 946 7 762 8 446 8 987 10 413 27 993 52 103 302 180
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PRODUCTION CHAUFFERIES - MWhu JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE TOTAL 

RECUPERATION ENERGIE CTVD 20 422 18 741 20 679 18 772 11 736 8 732 7 602 7 080 8 427 9 922 20 272 21 144 173 529

Rendement BOIS CT 94% 90% 86% 105% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 81% 101% 92,8%
CHAUFFERIE BIOMASSE MALAKOFF 11 342 10 931 6 994 4 558 37 0 0 0 0 0 4 467 11 097 49 426

Rendement BOIS CT 91% 85% 97% 108% 120% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 112% 95% 94,6%
CHAUFFERIE BIOMASSE CALIFORNIE 3 842 3 722 4 968 1 692 795 0 0 0 0 0 528 4 448 19 995

PRODUCTION TOTALE BIOMASSE 15 184 14 653 11 962 6 250 832 0 0 0 0 0 4 995 15 545 69 421

Rendement CHAUFFERIE GAZ MALAKOFF 92,0% 87,6% 92,9% 216,2% #DIV/0! 89,5% #DIV/0! 96,2% 59,1% 111,1% 133,7% 100,3% 105,5%

 CHAUFFERIE GAZ MALAKOFF 3 529 1 110 1 499 2 123 0 9 0 362 96 62 794 3 855 13 439

Rendement Gaz Chaufferie Californie 84,9% 73,5% 279,5% 98,6% 0,0% #DIV/0! #DIV/0! 95,5% 94,4% 97,0% 38,4% 81,8% 92,0%

 CHAUFFERIES GAZ CALIFORNIE 231 30 128 84 0 0 0 768 199 198 36 464 2 138

Rendement Gaz HOTEL DIEU 59,8% 56,0% 42,5% 49,7% 48,8% 60,1% #DIV/0! 48,5% #DIV/0! #DIV/0! 86,6% 53,1% 56,0%

CHAUFFERIE GAZ HOTEL DIEU 561 179 36 52 11 4 0 14 0 0 3 266 1 126
Rendement Gaz CLOS TOREAU 99,0% 121,8% 109,9% 97,6% 90,4% 88,2% 90,5% 90,0% 88,1% 90,1% 52,8% 159,4% 94,7%

CHAUFFERIE GAZ CLOS TOREAU 228 39 452 518 245 163 136 134 150 181 241 379 2 866

Rendement Gaz  autres chaufferies 87,2% 82,7% 85,1% 86,0% 65,3% 49,9% 62,1% 53,7% 67,8% 62,2% 82,1% 419,3% 88,4%

  Autres chaufferies GAZ (St-Jacques,Tertre, Lombarderie, 

Confluent, Seil)
35 33 26 87 8 6 6 4 9 6 67 37 324

PRODUCTION TOTALE GAZ 4 584 1 391 2 141 2 864 264 182 142 1 282 454 447 1 141 5 001 19 893

Chaleur Cogénération Californie
5 604 5 511 2 136 0 0 0 0 0 0 21 85 6 202 19 559

Chaleur Cogénération Clos Toreau
630 670 274 8 0 0 0 0 0 0 239 577 2 398

Chaleur Cogénération Lombarderie
2 793 2 720 1 223 260 0 0 0 0 0 0 95 1 960 9 051

Chaleur Cogénération  St- Jacques
308 148 725 167 0 0 0 0 3 0 58 1 372 2 781

PRODUCTION THERMIQUE TOTALE COGENERATION
9 335 9 049 4 358 435 0 0 0 0 3 21 477 10 111 33 789

PRODUCTION FOD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRODUCTION TOTALE DES CHAUFFERIES (MWhu) 49 525 43 834 39 140 28 321 12 832 8 914 7 744 8 362 8 884 10 390 26 885 51 801 296 632
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RATIOS D'ANALYSE

MIXITE ENERGIES CONSOMMEES JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE Année 

Part UIOM 39,8% 40,7% 51,1% 69,8% 92,4% 97,6% 97,9% 83,8% 93,8% 95,3% 72,4% 40,6% 57,4%

Part BOIS CT 31,7% 36,0% 32,8% 21,9% 5,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 21,5% 30,1% 24,6%

Part GAZ 10,3% 3,7% 5,4% 6,7% 2,4% 2,4% 2,1% 16,2% 6,2% 4,5% 4,4% 9,9% 6,8%

Part Cogénération 18,2% 19,6% 10,8% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 1,7% 19,4% 11,2%

Part FOD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

PART ENR 71,5% 76,7% 83,8% 91,7% 97,6% 97,6% 97,9% 83,8% 93,8% 95,3% 93,9% 70,7% 82,0%

MIXITE ENERGIES PRODUITES JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE Année 
Part UIOM 41,2% 42,8% 52,8% 66,3% 91,5% 98,0% 98,2% 84,7% 94,9% 95,5% 75,4% 40,8% 58,5%

Part BOIS CT 30,7% 33,4% 30,6% 22,1% 6,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 18,6% 30,0% 23,4%

Part GAZ 9,3% 3,2% 5,5% 10,1% 2,1% 2,0% 1,8% 15,3% 5,1% 4,3% 4,2% 9,7% 6,7%

Part Cogénération 18,8% 20,6% 11,1% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 1,8% 19,5% 11,4%

Part FOD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TAUX ENR 71,9% 76,2% 83,4% 88,4% 97,9% 98,0% 98,2% 84,7% 94,9% 95,5% 94,0% 70,8% 81,9%

RATIOS JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE TOTAL

Pertes de production (total consommé - total produit) 1 842 2 217 1 365 -1 420 -125 32 18 84 103 23 1 108 302 5 548         
Rendement de chaufferies (total produit / total consommé) 96,41% 95,19% 96,63% 105,28% 100,98% 99,65% 99,77% 99,01% 98,86% 99,77% 96,04% 99,42% 98,16%

Pertes réseau (total produit - total des ventes) 3 694 3 673 4 365 4 329 3 417 2 999 2 727 3 218 3 153 2 946 4 081 3 398 42 000      
Rendement de réseau (total ventes / total produit) 92,54% 91,62% 88,85% 84,71% 73,37% 66,36% 64,79% 61,52% 64,51% 71,64% 84,82% 93,44% 85,84%

Pertes globales (total consommé - total des ventes) 5 536 5 890 5 730 2 909 3 292 3 031 2 745 3 301 3 256 2 970 5 189 3 700 47 548      
Rendement global ( Total ventes / total consommé) 89,22% 87,21% 85,85% 89,19% 74,09% 66,12% 64,64% 60,91% 63,77% 71,48% 81,46% 92,90% 84,26%

ANALYSES DES VENTES JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE TOTAL

DJU Période de chauffe 338 284 246 183 82 0 0 0 0 62 180 367 1 741         

Vente chaleur non indexée 5 823                5 823          5 823               5 823             5 823                5 915           5 017           5 144           5 731           5 823             5 823            5 823                68 391      

Vente chaleur chauffage 40 008              34 338        28 952             18 169          3 592                -                -                -                -                1 621             16 981          42 580             186 241    

Ratio vente chaleur / DJU 118,5            121,1        117,7            99,4            44,0              #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 26,0            94,2           116,0            107,0                 
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3.1.2 Bilan énergétique cogénérations 

 

 

COMMENTAIRES
Arrêt des cogénérations anticipé en mars et démarrage hiver tarifaire repoussé au 28 novembre

- Cogénération Clos Toreau en service pendant toute la saison hiver

- Cogénération St-Jacques  en mode MDSE avec un nombre de jours d'appel important

- Cogénération Lombarderie en service en janvier, février

- Cogénération Californie : En service tout l'hiver sauf 1ère quinzaine de novembre

Chiffres clés pour l'activité cogénération

Production thermique : 34 GWh

Production électrique : 36 GWh

Rendement global : 80,2%

500 kWh/hab conso moyenne par habitant d'une ville

36 181 518                                                                                                                                                                    kWh fournis par les cogés

équivaut à la conso d'une ville de : 72 363        habitants

CALIFORNIE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE TOTAL

Production électrique MWhe 6 492           5 632          1 852          -             -                   -             -             -             -             33              514             6 464          20 987       

Récupération thermique MWhth 6 155           5 092          1 560          -             -                   -             -             -             -             -             415             6 480          19 702       

Consommation gaz - MWh PCS 17 397        15 127       4 974          -             -                   -             -             -             -             -             1 381          17 300       56 179       

Rendement global PCI 80,8% 78,8% 76,2% 74,8% 83,1% 80,5%

CLOS TOREAU JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE TOTAL

Production électrique MWhe 676              647             201             8                2                      -             -             -             -             1                47               710             2 291          

Récupération thermique MWhth 724              634             188             -             -                   -             -             -             -             -             50               720             2 315          

Consommation gaz - MWh PCS 1 895           1 826          570             -             -                   -             -             -             -             -             131             1 989          6 411          

Rendement global PCI 82,0% 77,9% 75,8% 82,3% 79,9% 79,8%

LOMBARDERIE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE TOTAL

Production électrique MWhe 3 253           2 930          1 062          74              -                   -             -             -             -             28              274             1 712          9 331          

Récupération thermique MWhth 3 210           2 656          1 014          -             -                   -             -             -             -             -             290             1 797          8 966          

Consommation gaz - MWh PCS 8 701           7 856          2 849          -             -                   -             -             -             -             -             811             4 565          24 782       

Rendement global PCI 82,5% 79,0% 80,9% 77,2% 85,4% 82,0%

SAINT-JACQUES JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE TOTAL

Production électrique MWhe 674              59               1 038          40              7                      -             -             -             2                -             260             1 493          3 572          

Récupération thermique MWhth 455              45               814             -             -                   -             -             -             -             -             240             1 190          2 744          

Consommation gaz - MWh PCS 1 829           154             2 866          -             -                   -             -             -             -             -             695             3 947          9 492          

Rendement global PCI 68,6% 75,2% 71,8% 79,9% 75,5% 73,9%

TOTAL COGENERATIONS JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE TOTAL

Production électrique MWhe 11 094        9 269          4 152          121            9                      -             -             -             2                62              1 095          10 378       36 182       

Récupération thermique MWhth 10 544        8 426          3 576          -             -                   -             -             -             -             -             995             10 186       33 727       

Consommation gaz - MWh PCS 29 822        24 963       11 259       -             -                   -             -             -             -             -             3 018          27 801       96 864       

Rendement global PCI 80,6% 78,8% 76,3% 76,9% 82,2% 80,2%
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3.1.3 Bilan énergétique par chaufferie 
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3.2 Évolution des consommations 
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Le taux EnR&R en 2022 atteint les 82%, il est donc stable comparativement à 2021. 

La rigueur climatique plus douce de 2022 ne permet pas d’améliorer le taux EnR car les appoints au 

gaz restent nécessaires pour pallier les arrêts thermostatiques des chaudières.  

 

3.3 Répartition des ventes par secteur d’activités 
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3.4 Puissances appelées sur le réseau 

Les puissances maximales et moyennes appelées sur le réseau par chaufferie sont visibles sur le 

tableau ci-dessous : 

Le graphe ci-dessous présente la courbe journalière des appels de puissance par chaufferie sur l’année 

2022 : 
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TEMPS DE FONCTIONNEMENT DES CHAUDIERES ET MOTEURS DE COGENERATION

année 2022

CHAUFFERIE MALAKOFF

G1 - Biomasse G2 - Biomasse G3 Gaz G4 Gaz G5 Gaz

janv-22 630 668 84 39 113

févr-22 603 564 53 66 53

mars-22 409 430 34 0 0

avr-22 283 295 67 0 2

mai-22 0 0 0 0 0

juin-22 0 0 0 0 0

juil-22 0 0 0 0 0

août-22 0 0 36 0 0

sept-22 0 0 0 0 0

oct-22 1 0 0 0 0

nov-22 397 348 21 24 1

déc-22 412 634 37 6 225

ANNEE 2020

ANNEE 2022 2735 2939 332 135 394

ANNEE 2021 3830 4417 613 454 306

écart biomasse -31%

écart gaz -37%

3.5 Heures de marche des chaudières 

Les temps de fonctionnement des moyens de production de la chaufferie Malakoff montrent un 

fonctionnement moindre par rapport à 2021 lié à la faible rigueur climatique. Il est à noter que l’écart 

sur le gaz est plus important que sur les biomasses, ce qui montre que l’optimisation du 

fonctionnement de la biomasse s’est poursuivi en 2022. Le bilan des heures de fonctionnement figure 

ci-dessous : 
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Concernant Californie, le réglage de la cascade d’intégration de la chaufferie bois a été optimisé dans 
l’optique de valoriser plus d’énergie en provenance du CTVD en 2022, réduisant son temps de 
fonctionnement par rapport à 2021. 

  

GE1 - 

Cogénération

GE2 - 

Cogénération
G1 Gaz G2 Gaz G3 Gaz

G6 - 

Biomasse

janv-22 744 744 0 0 74 659

févr-22 657 641 0 0 17 638

mars-22 219 235 2 1 26 709

avr-22 0 0 1 0 23 284

mai-22 0 0 0 0 14 146

juin-22 0 0 0 0 0 0

juil-22 0 0 0 0 0 0

août-22 0 0 34 0 69 0

sept-22 0 0 10 0 7 0

oct-22 5 5 0 0 43 0

nov-22 57 57 0 5 0 169

déc-22 744 742 39 26 33 727

2020

ANNEE 2022 2426 2424 86 32 306 3332

ANNEE 2021 3192 3225 140 251 118 4847

écart cogé -24%

écart gaz -17%

écart biomasse -31%

CHAUFFERIE CALIFORNIE



Mai 

2023 

Contrat de Concession l Réseau de Chaleur Centre Loire 

 

 

21 

 

 

 

   

3.6 Bilan approvisionnement biomasse 

• Chaufferie Malakoff :   
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• Chaufferie Californie :   
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*Nota : il y a une erreur de saisie pour les approvisionnements de Californie : la plus grande distance 

est affichée à 324 km car l’opérateur a saisi pour une livraison l’adresse du siège social du fournisseur 

dans le département 91 au lieu de l’adresse du chantier d’approvisionnement  

 

En 2021, il avait été vu que le mix s’était diversifié, avec plus de quantités de bois SSD (Sorti du Statut 

de Déchets).  

En 2022, le mix a été encore davantage diversifié à Malakoff, mais restreint à Californie en raison de 

mesures de HCl dans les fumées qui pourraient être liés au bois SSD. 

Pour les opérateurs relevant des catégories prévues aux 1er à 4 de l’article R. 314-95 et R. 715-2 du 

Code de l’Energie, la Directive RED II a été mise en place en phase transitoire entre le 1er juillet et le 31 

décembre 2022, permettant d’indiquer l’origine du bois en amont des plateformes. Cette phase 

transitoire a mis en évidence la nécessité de faire évoluer les logiciels traitants les approvisionnements 

de bois. Ces évolutions devraient voir le jour en 2023.  
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3.7 Consommation électrique 

 

La consommation électrique est en baisse par rapport à 2021, liée à la rigueur climatique plus faible. Le ratio kWhe/MWh est lui en légère 

hausse, lié au rendement des pompes.  
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3.8 Consommation eau 

 

 

 

 

 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAUX

Chaufferie Malakoff 1406 1325 881 843 1008 1146 1429 1928 1768 1002 864 1035 14 635

Chaufferie Californie 111 110 122 43 0 2 1 165 62 42 12 154 824

Réseau Gloriette 22 7 39 22 155 275 300 361 470 493 608 94 2 846

CONSOMMATION TOTALE EAU 

BRUTE
1 539 1 442 1 042 908 1 163 1 423 1 730 2 454 2 300 1 537 1 484 1 283 18 305

dont consommation eau traitée 1 138 1 026 747 753 1 067 1 386 1 642 2 315 2 163 1 473 1 338 939 15 987

ratio m3/jour 37 37 24 25 34 46 53 75 72 48 45 30 44

CONSOMMATION TOTALE 

CUMULEE
1 539 2 981 4 023 4 931 6 094 7 517 9 247 11 701 14 001 15 538 17 022 18 305 24%

Rappel consommations cumulées 2021 2 603 4 201 5 553 6 137 6 500 6 921 7 283 7 794 8 526 8 927 13 906 14 813

CONSOMMATIONS D'EAU ANNEE 2022
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Les consommations d’eau sont en hausse par rapport à 2021 (+23%) à cause de fuites nombreuses et difficiles à trouver. Le ratio moyen de 

consommation est de 44 m3/jour. 

ERENA a fixé la réduction des consommations d’eau comme objectif prioritaire et la recherche des fuites est l’une des activités à laquelle l’équipe 

de techniciens passent le plus de temps.  
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3.9 Fuites 

Le tableau  et l’image ci- dessus montrent les fuites repérées en 2022, le nombre est 

significativement supérieur à celui de 2021. 

 
Les fuites sont localisées ci-dessous sur la carte (plusieurs étoiles sont superposées, masquant les 
autres) : 
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3.10 Travaux réalisés 

3.10.1 Chaufferie 

 
CHAUFFERIE MALAKOFF 

- Remplacement du jeu de barre du transformateur N°3 

- Entretien de la centrale hydraulique par Hydrotec 

- Intervention de DEXIS pour l’entretien annuel des compresseurs 

- Réparations provisoires fuites sur les tubes des chaudières G1 et G2 

- Entretien annuel des terrasses  

- Maintenance semestrielle de la centrale incendie et des blocs secours par INEO 

- Mise en place d’une nouvelle pompe auto-amorçant sur la cuve industrielle 

- Intervention de LLT pour étudier l’augmentation de la puissance des générateurs 
biomasses. 

- Réparation portail Silo 

- Réparation pompes Urée 

- 1er maintenance détection gaz 

- Réparer le moteur du compresseur ramonage N°2 

- Ramonage G1 et G2 et tous les conduits de cheminées de Malakoff 

- Pré-maintenance des équipements alimentation bois par SERA 

- 1er maintenance portail, portes rideaux 

- Test des étanchéités des chaudières gaz 

- Remplacement des convoyeurs cendres Redlers des générateurs 1 & 2 

- Entretien annuel des trappes des désenfumages et des extincteurs 

- Mise en place  alimentation et inverseur ( groupe ou TGBT) branchement pompes mobile 

- Remplacement des vannes du compteur général 

- Entretien et remplacement des garnitures et roulements des 9 pompes réseaux 

- Entretien annuel des cellules HT et TGBT 

- Contrôle neutralisation eau usée (changement sonde PH) 

- Entretien annuel de la centrale intrusion, des caméras et de l’interphone 

- Maintenance annuelle des équipements alimentation bois par SERA 

- Remplacer 150 tubes sur les chaudières tubes de fumée des biomasses 1 et 2 

- Remplacement du 1er compensateur en DN300 à la sortie de la chaudière sur les deux 
biomasses 
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- Remplacement de plusieurs flexibles hydrauliques 

- Entretien et test étanchéité par TTL des filtres à manches. 

- Entretien des ponts bascules et remplacement du PC de la borne ADEMI 

- Maintenance aspirateur centralisé 

- Maintenance grilles biomasses et remplacement de 16 plaques de rives sur le G2 

- Remplacement des axes vérins échelles biomasse 1 et 2 

- Remise en état de la centrale de refroidissement des garnitures d’ALCEA 

- Changement clapet coupe-feu biomasse 1 

- Changement roulements pompes ES P301 

- Entretien du bras préleveur  

- Entretien onduleur 

- 2éme maintenance portail, portes rideaux 

- 2éme maintenance détection gaz 

- Remplacement ventilateur recyclage fumées biomasse 2 

 

 

CHAUFFERIE CALIFORNIE  

- Réparation support capteur clapet coupe-feu. 

- Entretien annuel des terrasses  

- Réparation fuite Eau Glycolé sur le GE1 

- Ramonage mi-saison de la biomasse 

- Réparation provisoire du portail 

- Entretien de la centrale hydraulique par Hydrotec 

- 1er maintenance détection gaz 

- 1er maintenance portail, portes rideaux 

- Intervention de notre expert biomasse pour le réglage de combustion de la biomasse 

- Mise en place d’une nouvelle pompe auto-amorçant sur la cuve industrielle 

- Remplacement de deux sondes foyer chaudière biomasse 

- Intervention de Dexis pour l’entretien annuel des compresseurs 

- Réparation provisoire de la barrière dépotage N°1 

- Maintenance semestrielle de la centrale incendie et des blocs secours par INEO 

- Contrôle neutralisation eau usée( changement sonde PH) 
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- Remplacement des huiles minéraux HVB46 des centrales hydrauliques par des huiles 
inflammables HFDU46. 

- Mise en place d'un accumulateur pour fermer les poussoirs et les clapets coupe-feu en cas 
de coupure de courant. 

- Entretien et vidange des deux moteurs cogé 

- Changement turbo d'un moteur cogé 1 

- Entretien des grilles biomasse 

- Entretien annuel des cellules HT et du TGBT 

- Entretien du Grappin par DAC 

- Entretien du bras préleveur  

- Ramonage Biomasse et tous les conduits fumées de Californie 

- Remplacement de la vanne Bypass , des batterie chauffants, maintenance annuelle et la 
réalisation du test d’étanchéité des filtres à manches par TECFIDIS. 

- Entretien de la centrale d’aspiration 

- Entretien annuel des trappes des désenfumages et des extincteurs 

- Entretien annuel de la centrale intrusion, des caméras et de l’interphone 

- 2éme maintenance semestrielle de la centrale incendie et des blocs secours par INEO 

- 2éme visite semestrielle contrôle centrale détection gaz  

- 2éme maintenance portail, portes rideaux 

- Changement registres air biomasse 

- Changement groupe maintien de pression 

- Entretien onduleur 

- Mise en place d’une VMC à l’accueil. 

 

3.10.2 Réseau 

 

En dehors des opérations de réparations de fuite, les travaux suivants ont été réalisés pendant l’été : 

- Pose de 40 ml de réseau pré-isolé en DN300 boulevard Millerand pour abandonner 
l’ancien réseau HP abîmé sujet à de nombreuses fuites 

- Rénovation de 100 ml de caniveau boulevard Sarrebruck. Une fois le réseau découvert, le 
mauvais état apparent du réseau a conduit à remplacer 24 ml en DN300. 

L’opération boulevard Millerand n’ayant pas pu être terminée, il restera la traversée du boulevard 
Millerand à opérer en 2023. 
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3.10.3 Sous-stations 

 

  

Nom Installation Localisation Réalisations Dates
089 - CITE DES CONGRES DE NANTES Centre ville FAIT 23/08/2022

131 - PLAY TIME Logements (SST 

COMMUNE AVC E2C, IRSS)
Beaulieu FAIT 07/11/2022

139 - ATRIUM SIEGE LNH C I L Beaulieu FAIT 01/09/2022

Chu Centre ville FAIT 07/07/2022

JEAN MOULIN Centre ville FAIT 14/02/2022

maison de l'habitat Beaulieu FAIT 19/10/2022

cic ouest Centre ville FAIT 19/10/2022

banalisé Centre ville FAIT 19/10/2022

107 - SCI BIZET Beaulieu FAIT 07/09/2022

152 - MAISON DE QUARTIER MALAKOFF Centre ville FAIT 26/10/2022

153 - PRE GAUCHET - ILOT 2 A Nord FAIT 09/11/2022

173-VEO EURONANTES GYMNASE Beaulieu FAIT 13/07/2022

INSPIRATIONS - ILOT D - SYMBOLE Beaulieu FAIT 15/008/2022

près gauchet Centre ville FAIT 21/09/2022

UNIL Beaulieu FAIT 11/07/2022

CENTRE SPORTIF MANGIN Beaulieu FAIT 09/11/2022

HEMERA Centre ville FAIT 09/11/2022

128 - SMUR Centre ville FAIT 09/11/2022

POLARIS 2 Beaulieu FAIT 24/11/2022

Leopole Beaulieu FAIT 07/01/2022

inspiration C2 Beaulieu FAIT 21/01/2022

Ecurie Nord FAIT 21/01/2022

Hotel mercure Centre ville FAIT 21/07/2022

BNP PARIBAS Centre ville FAIT 07/07/2022

SKYLINE T1 Centre ville FAIT 17/06/2022

SKYLINE T2 Centre ville FAIT 17/06/2022

Kanopé Beaulieu FAIT 15/10/2022

Lieu Unique Centre ville FAIT 09/08/2022

Ecole GAY LUSSAC Beaulieu FAIT 15/07/2022

ILOT 3A / INOXIA Beaulieu FAIT 11/08/2022

130 - Foyer jeunes travailleurs PORT BEAULIEU Beaulieu FAIT 10/10/2022

RESIDENCE LA RENAISSANCE Beaulieu FAIT 11/10/2022

604 - CAP FREHEL Beaulieu FAIT 29/08/2022

Bd MILLERAND Beaulieu FAIT 18/08/2022

bBD SARREBRUCK Centre ville FAIT 24/08/2022

vulcain Beaulieu FAIT 17/08/2022

Nettoyage de tampon

Remplacement  des bouche à clés par un tampon

Pose de deux vannes en DN 300 en face de la sous-station MILLERAND

Pose de deux vannes en DN 300 en face de l'église St Marc

Remplacement des vannes de l'antenne des VULCAIN

DANFOSS DN 50

Remplacement du skid 

Remplacement  des bouche à clés par un tampon

Remplacement  des bouche à clés par un tampon

DANFOSS DN 50

DANFOSS DN 50

DANFOSS DN65

DANFOSS DN 25

DANFOSS BN 32

DANFOSS DN 40

SERVOMOTEUR REMPLACER  

ECHANGEUR  REMPLACER  

DANFOSS DN 25

DANFOSS DN 25

SERVOMOTEUR REMPLACER  

Filtre DN 50

Filtre DN 80

Remplacement de 2 fois 30 Ml  + deux flexibles DN 65

VANNE NAVAL 

REMPLACEMENT V2V DN 25 B

VANNE NAVAL 

Filtre DN 40 + vannes DN 32  B

SERVOMOTEUR REMPLACER  

Modification de l'antenne de la piscine et suprimé le reste 

SERVOMOTEUR REMPLACER  

SERVOMOTEUR REMPLACER  

Remplacement de la vanne 2 voies + servomoteur 

Commentaires
REMPLACEMENT VANNE NAVAL DN 65

REMPLACEMENT VANNE NAVAL 

REMPLACEMENT VANNE NAVAL 

Remplacement de deux  filtres en  DN 150
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3.11 Visites et contrôles règlementaires 

Les tableaux suivants montrent les suivis règlementaires en cours de l’année 2022, pour les 

chaufferies Malakoff et Californie. 

 

AST Chaudières Biomasse : Le test montre que l’étalonnage QAL2 n’est pas valide sur le paramètre 
Poussières (test de variabilité) pour G1 et valide pour la G2 sur les paramètres mesurés. Concernant 
G1, la moyenne annuelle des émissions de poussières mesurées par la baie d’analyse est à 0,18 
mg/Nm3 (pour une VLE à 10 mg/Nm3) : les émissions sont trop faible pour que le test de variabilité 
puisse être effectué dans de bonnes conditions.  
Néanmoins, un QAL 2 sera réalisé en 2023 sur le paramètre Poussières.    
    
AST Chaudières GAZ : En 2023, un nouvel étalonnage QAL2 est prévu pour le paramètre Vitesse. 
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Contrôle rejets atmosphériques Cogénération : une NC sur paramètre  CH4 (le résultat de la 
concentration mesurée = 223mg/Nm3 pour le moteur n°2 avec une VLE =215mg/Nm3 ; NC paramètre 
Formaldéhydes, concentration mesurée = 5,323mg/Nm3 pour le moteur N°1 et 5,275mg/Nm3 pour le 
moteur N°2) ; les résultats respectent  bien la VLE de l’arrêté type du 03/08/2018 mais elle est 
supérieure à la VLE de l’arrêté complémentaire du 24/06/2020. 
 En effet, cette VLE est passée de 15mg/Nm³ à 5mg/Nm³. ERENA a alerté la DREAL à ce sujet, car cette 
VLE ne semble pas réaliste. Le mainteneur du moteur (société ENERIA) explique qu’il n’est pas possible 
de tenir une VLE de 5 mg/Nm3 sans dégrader la production de NOx.    
    
Une nouvelle analyse a été réalisée sur le CH4 du 27 au 28 février 2023 et le résultat est conform
       
      
Contrôle des rejets aqueux : Les résultats sont conformes pour tous les paramètres mesurés sauf AOX 
et Chlorures. Néanmoins, nous avons été informés que le laboratoire a perdu les échantillons ne 
permettant pas de réaliser les mesures sur certains paramètres : métaux et phosphore. Nous avons 
donc relancé une mesure le 22 février 2023 sur l’ensemble des paramètres. Cette fois-ci, tous les 
paramètres ont bien pu être analysés. Nous retrouvons toujours la non-conformité sur les AOx et 
Chlorures, et une nouvelle non-conformité sur les MEST. Ces dépassements nous étonnent car la cuve 
avait été nettoyée peu de temps auparavant. Nous menons nos investigations pour comprennent d’où 
ils peuvent venir.  
 
 

Les tableaux suivants montrent les suivis règlementaires en cours de l’année 2022, pour le réseau. 
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3.12 Contrôle annuel des compteurs 

En 2022, 225 compteurs ont été vérifiés par leur fabricant. La liste est visible ci-après. 

Il y a eu également 40 Visites Initiales effectuées sur des compteurs nouvellement mis en service. 
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3.13 Prévention sécurité et accidents du travail 

Nombre d'accidents constatés : 

o Equipe ERENA :  0   

o Sous-traitants  (Exploitation & travaux) : 0    

     

Actions de prévention :   

o Visites préventives de sécurité auprès du personnel et des sous-traitants :  25  

o Causeries Sécurité :  16 

        

Démarches principales mises en œuvre 

o Actions de prévention : Les gestes qui sauvent; affichages en chaufferie    

o Formations initiales et recyclage habilitation diverses (Vapeur & E.S., électricité, habiligaz, biomasse, 

nacelles, …)     

o Mesures d'exposition aux poussières en milieu de travail dans la chaufferie biomasse de Malakoff & 

Californie pour les techniciens concernés    

o Groupe de travail sur la consignation  

o Initiation à la pratique briefing/debriefing     

o Mise en œuvre de la politique sécurité d’Engie Solutions au sein de la filiale 
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3.14 Interruption de service 
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Ces taux d’interruption du service quasi nuls démontrent une très bonne continuité du service, 

malgré quelques fuites. La continuité de service est au cœur des engagements d’ERENA qui produit 

ses meilleurs efforts pour que les réparations de fuites causent le moins de désagrément possible 

aux usagers, notamment en les organisant de nuit quand c’est possible, ce qui n’apparaît pas dans 

les indicateurs.  

Il est à noter que depuis la mise en service de la chaufferie Californie et la mise en place d’un by-

pass en chaufferie Malakoff,  il n’y a plus d’arrêt technique impactant la totalité des abonnés. Des 

travaux de réseaux peuvent néanmoins engendrer un arrêt de réseau localement pour quelques 

abonnés. 

 

3.15 Actions de communications 
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• VISITE PRESSE : de nombreux médias sont venus visiter la chaufferie en avril pour couvrir une 

opération de raccordement et obtenir des informations sur la compétitivité du réseau de chaleur 

• JOURNÉES DU PATRIMOINE  

Samedi 17 septembre 2022 : accueil d’une trentaine de personnes pour visiter la chaufferie Malakoff 

 

• INFORMATION DES RIVERAINS de Bouguenais et Rezé pour le démarrage de la chaufferie de 

Californie en Octobre 2022 
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• ARTICLE DE NANTES PASSION paru début janvier 2023 suite à la visite de l’équipe en décembre 2022 

3.16 Réclamations des abonnés 

Deux réclamations ont été effectués en 2022 : 

- Réclamation de Nantes Université au sujet de sa puissance souscrite en juillet 2022. Les échanges 

sur la puissance souscrite ont perduré sur l’année 2022 et ont abouti à une baisse de 1500 kW 

au 1er janvier 2023 

- Réclamation de l’Hôpital du Confluent en juin 2022 au sujet de l’augmentation du coût de 

l’énergie et demande de révision de la puissance souscrite. En réponse, ERENA a expliqué le 

fonctionnement des tarifs de la DSP et a démontré que la puissance souscrite n’était pas 

surestimée.  
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3.17 Indicateurs de performance 
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4. Environnement   

4.1 Respect des normes relatives aux rejets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAUFFERIE GAZ

Unité VLE

Valeurs mesurées Ecart Valeurs mesurées Ecart

Valeurs 

mesurées Ecart

CO mg / Nm3 100 0 -100% 0 -100% 0 -100%

NOx mg / Nm3 100 72 -28% 66 -34% 79 -21%

Poussieres mg / Nm3 5 0 -100% 0 -100% 0 -100%

SO2 mg / Nm3 35 1,13 -97% 1,19 -97% 0,25 -99%

Tous les rejets atmosphériques sont conformes

CHAUFFERIE MALAKOFF

Chaudiere G3 Chaudiere G4 Chaudiere G5

Contrôle périodique annuel - valeurs extraites du rapport APAVE ref 22438091-1 du 01 décembre 2022

CHAUFFERIE BOIS

Contrôle périodique annuel - valeurs extraites du rapport APAVE ref 22438155-1 du 25 décembre 2022

Unité VLE

Valeurs mesurées Ecart Valeurs mesurées Ecart

CO mg / Nm3 150 50 -67% 127,1 -15%

NOx mg / Nm3 200 161,5 -19% 181,9 -9%

Poussieres mg / Nm3 10 0,1 -99% 0,6 -94%

SO2 mg / Nm3 200 0,2 -100% 0,2 -100%

NH3 mg / Nm3 15 9,2 -39% 9 -40%

COV mg / Nm3 50 0 -100% 0,3 -99%

HCl mg / Nm3 10 0,7 -93% 0,4 -96%

Hf mg / Nm3 1 0,03 -97% 0,04 -96%

Pb mg / Nm3 1 0,0012 -100% 0,00052 -100%

Cd mg / Nm3 0,05 0,0001 -100% 0,00021 -100%

Hg mg / Nm3 0,05 0,0003 -99% 0,0003 -99%

TI mg / Nm3 0,05 0 -100% 0 -100%

As, Se, Te mg / Nm3 1 0,00006 -100% 0,00008 -100%

Cd, Hg, TI mg / Nm3 0,1 0,0004 -100% 0,00054 -99%

Sb, Cr, Co, Cu, Sn, M,, Ni, V, Zn mg / Nm3 5 0,0686 -99% 0,04051 -99%

HAP mg / Nm3 0,01 0,00003 -100% 0,0001 -99%

Dioxine ng / Nm3 0,1 0,004 -96% 0,001 -99%

Chaudiere G1 Chaudiere G2
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CHAUFFERIE GAZ

Unité VLE

Valeurs mesurées Ecart Valeurs mesurées Ecart

Valeurs 

mesurées Ecart

CO mg / Nm3 100 0 -100% 0 -100% 0 -100%

NOx mg / Nm3 100 91 -9% 92 -8% 92 -8%

Poussieres mg / Nm3 5 0 -100% 0 -100% 0 -100%

SO2 mg / Nm3 10 1,52 -85% 1,85 -82% 2,28 -77%

Chaudiere G3

Les rejets atmosphériques sont conformes.

Chaudiere G1 Chaudiere G2

Contrôle périodique annuel  - valeurs extraites du rapport APAVE ref 22438036-1 du 20/12/2022

CHAUFFERIE CALIFORNIE

COGENERATION GAZ

Unité VLE

Valeurs mesurées Ecart Valeurs mesurées Ecart

CO mg / Nm3 100 30 -70% 22 -78%

NOx mg / Nm3 100 91 -9% 95 -5%

Poussieres mg / Nm3 10 0 -100% 0 -100%

SO2 mg / Nm3 10 0,81 -92% 0,27 -97%

Formaldéhydes mg / Nm3 5 5,323 6% 5,275 6%

Méthane (CH4) mg / Nm3 215 209 -3% 223 4%

N.B. : La VLE initialement à 15mg/nm3 a été abaissé à 5mg/Nm3, mais l'installation n'est pas compatible avec cette nouvelle valeur

Une demande de révision de la VLE est en cours 

Moteur 1 Moteur 2

Les rejets atmosphériques sont conformes, à lexception des formaldéhydes en dépassement de la VLE sur les 2 moteurs

Contrôle périodique annuel  - valeurs extraites du rapport APAVE ref 22438036-1 du 20/12/2022
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CHAUFFERIE BIOMASSE

Contrôle périodique annuel  - valeurs extraites du rapport APAVE ref 22131819-1 du 20/01/22

Unité VLE

Conditios des mesures : chaudière à 100% de charge

CO mg / Nm3 200 4,9 -97,6%

NOx mg / Nm3 400 170 -58%

Poussieres mg / Nm3 30 9,8 -67%

SO2 mg / Nm3 200 17,6 -91%

COVnm mg / Nm3 50 0,2 -100%

NH3 mg / Nm4 15 2,4 -84%

HCl mg / Nm4 10 4,1 -59%

HAP mg / Nm3 0,01 0 -100%

Mercure mg / Nm3 0,05 0,001 -98%

Cadmium mg / Nm3 0,05 0,00077 -98%

Plomb mg / Nm3 1 0,00618 -99%

Cd+Hg+Ti mg / Nm3 0,1 0,00135 -99%

As+Se+Te mg / Nm3 1 0,00031 -100%

Sb+Cr+Co+Sn+Mn+Ni+V+Zn mg / Nm3 1 0,15924 -84%

Dioxines et furanes ng / Nm3 0,1 0,0043 -96%

Acide Fluorhydrique (HF) mg / Nm3 5 0,1 -98%

Tous les rejets atmosphériques sont conformes

Valeurs mesurées

Alertes à la pollution

Ces alertes sont émises par AIR PAYS DE LA LOIRE SUR ORDRE DE LA PREFECTURE, elles ont une durée de 24 heures

En cas de procédure d'information , Les opérations de maintenance générant des émissions de poussière sont reportées

En cas de procèdure d'alerte, les chaudières biomasse sont mises à l'arrêt

- Procédures d'information émises en 2022 : 0

- Procédures d'alerte émises en 2022: 0

Nombre de plaintes de riverains : 0

ALERTES
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4.2 Émission de CO2 & autres polluants 
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4.3 Tableau récapitulatif – bilan CO2 – PNAQ 
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PARTIE FINANCIÈRE 
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1. Préambule contractuel 

Contrat de concession signé le 19 mars 2012 pour une durée de 20 ans à compter du 12 octobre 2012. La 

liste des avenants signés, ainsi que leur objet, figure ci-dessous :    

 

Avenant 1 : signé le 30 janvier 2014  

 
Objet : Avenant 1 à la DSP au sujet de l’implantation de la chaufferie sud et de l’exportation de chaleur hors 
du périmètre (Conseil Communautaire du 13 décembre 2013), 

 
– Modification du périmètre de la concession, 

– Modification de la formule d’intéressement, 

– Modification des indices de facturation obsolètes. 

 

Avenant 2 : signé le 4 février 2015  

 
– Le terme R1t est créé pour faire suite à l’évolution de la législation au sujet de la 

TICGN (fin de l’exonération aux immeubles d’habitation) 

– La formule d’indexation du terme R1b est modifiée pour faire suite à la parution 

d’indices officiels reflétant mieux l’évolution des cours de la biomasse que ceux 

retenus à l’origine du contrat. 

– La formule d’indexation du R1g est modifiée pour faire suite à la suppression du tarif 

S2S. 

– Ajout d’un CEP inflaté en annexe 8e. 

 

Avenant 3 : signé le 26 janvier 2016  

 
– Modifier le programme initial des travaux de la chaufferie Californie en intégrant notamment 

une cogénération gaz et préciser l'incidence sur l'indexation des tarifs 

– Apporter une précision sur l’exploitation des installations appartenant à un tiers 

– Ajuster le périmètre de la délégation 

– Préciser la rédaction de certains articles 
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Avenant 4 : signé le 15 novembre 2017  

 
– Annexer la nouvelle convention de fourniture de chaleur issue du C.T.V.D. 

– Préciser les modalités des frais de raccordement à partir de 2018 

– Autoriser la réalisation de travaux de modernisation des chaufferies du CHU Saint –Jacques et de 

l’Université 

– Préciser les modalités d’échanges de données géographiques entre les systèmes d’information 

géographique d’ERENA et de Nantes Métropole 

– Prévoir la prise en charge des travaux de dévoiement engendrés par les travaux de 

réaménagement des abords de la gare 

– Préciser les conditions et modalités de réalisation des travaux de raccordement de la ZAC 

Mellinet 

– Préciser la rédaction de certains articles 

 

Avenant 5 : Signé le 15 février 2021 

 
– préciser les conditions et modalités de réalisation des travaux de raccordement de la Zone 

d’Aménagement Concerté (ZAC) sud-ouest Ile de Nantes ; 

– prévoir la prise en charge de la modification d’équipements existants dans le cadre de 

l’aménagement du parvis de la gare sud ; 

– contractualiser les modalités financières de raccordement des ZAC au réseau de chaleur ; 

– ajuster le périmètre de la délégation ; 

– préciser la clause d’intéressement. 

Avenant 6 : signé le 21 septembre 2021  

 
– Mettre à jour les frais de raccordement relatifs à la gestion des terres polluées ; 

– Préciser le traitement des nouvelles subventions, des aides et des CEE attribués lors d’une 

extension et d’une densification du réseau de chaleur ; 

– Déterminer les modalités de réalisation des études d’interconnexion entre les réseaux de chaleur 

Centre Loire et Bellevue demandées par le DELEGANT au DELEGATAIRE ; 

– La mise à jour des indices de prix. 

 Avenant 7 : signé le 6 septembre 2022  

 
– Préciser les modalités de classement du réseau 

– Créer un terme R1CO2 en lieu et place de la répercussion des achats de CO2 effectuée via le 

terme R26 

– Préciser les modalités des travaux d’interconnexion entre les réseaux de chaleur Centre-Loire et 

Bellevue-Chantenay 

– Indiquer les modalités techniques et financières du raccordement de la ZAC Basse-Ile 

– Mettre à jour la Police d’Abonnement et le Règlement de Service 



Mai 

2023 

Contrat de Concession l Réseau de Chaleur Centre Loire 

 

 

59 

   

   

2. Faits marquants  

2.1 Modifications dans l’organigramme ERENA 

Pour la partie projet, travaux et commerce : pas de d’évolution des effectifs.  

 

Pour la partie Exploitation : 

- Evolution de Nicolas Rivière au poste de Contremaître Réseau et Sous-stations à partir du 1er 

avril  

- Arrivée de Baptiste Bignon, en septembre, au poste de technicien exploitation 

- Départ d’Alan Savourey, alternant en formation BTS, remplacé par Martine Ebenda Ngue 

- Arrivée de Mathilde Roux-Dressen, au poste de Responsable de Département 

En 2022, des stagiaires ont également rejoint les effectifs en exploitation : 

- Yuliana Manitto, stage de 4 mois  (niveau 2ème année en école d’ingénieur) 

- Lisa Ebe Alazgbokoatendje, stage de 3 mois (niveau 2ème année DUT) 

- Lucas Monet, stage de 1 mois (niveau 2ème année bac professionnel) 

2.2 Investissements 2022 

Pour l’année 2022, les investissements s’élèvent à 3 M€ et concernent principalement : 

- Les travaux d’extension du réseau notamment dans le secteur Paridis et pour le raccordement 

des ateliers de la SEMITAN et de l’hôpital Bellier 

- Les travaux d’études pour les réseaux et sous stations en projet de densification  

- Des travaux de raccordement de sous-stations pour les bâtiments existants (Val d’Erdre, 

Terrasses du Canal,…) ou neufs (ilots 4B, Triptik…) 

 

Le montant cumulé des travaux programmés réalisés à fin 2022 s’élève à 120,77 M€. 

Pour mémoire, le montant initial des travaux programmés de la délégation est de 93,2 M€ (pour 

des recettes initialement basées sur 235 MW de puissance souscrite à compter de 2018). 
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2.3 ADEME 

En février 2022, ERENA a envoyé à l’Ademe le rapport final concernant la Convention initiale afin de réclamer 

le solde de la subvention. La mécanique de calcul de celui-ci avait été actée par l’Ademe et régularisée par 

un avenant en septembre 2022. C’est bien l’année 2021 qui a été prise en compte  comme année de 

référence pour le calcul des MWh EnR&R. 

 

Le solde de la subvention a été arrêté à 3 539 167,83 €. Il ne sera versé à Erena qu’en janvier 2023. 

La subvention totale s’établit donc à 25,9 M€, au lieu des 28 M€ notifiés. 

 

Une révision du terme R25 pour prendre en compte le montant final de la subvention a été réalisée au 1er 

août 2022, réévaluant le R25 à 1,77 €/kW au lieu de 0,83 €/kW. 

 

2.4 Une rigueur climatique basse 

La rigueur de 2022 est très inférieure à celle de 2021 (qui était particulièrement élevée) : 1741  DJR pour 

2136 DJR en 2021 , soit -18%. Par rapport aux Degrés Jours contractuels (2100), la rigueur est de 0,84.  

2.5 Extension du réseau de chaleur  

En 2022, 3 212 ml  de réseau ont été construits, ce qui porte à  67,3  km d’extension du réseau de chaleur 

« Centre-Loire » qui ont été réalisés par ERENA depuis 2013. 

 

Secteur de Nantes Métropole 
Réalisé 
en 2022 

ml 

Erdre et Loire 1 113 

Nantes Loire 1 913 

Loire Sèvre et Vignoble 0 

Nantes Ouest 141 

Erdre et Cens 45 

Sud Ouest 0 
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TOTAL 3 212 

Longueur total  d'extension 
effective( ml) 

67 392 

 

A fin 2022, la longueur totale du réseau est de 88,4 km. 

- Raccordement et mise en service des bâtiments suivants : 

 

Pour rappel, les puissances raccordées sont les puissances une fois les travaux terminés,  alors que 

les puissances mises en services correspondent au démarrage de la facturation. 

Il y a 20 sous-stations mises en service en 2022. 
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Typologie des bâtiments mis en service durant l’année 2022 : 

 

 

 

La répartition de la typologie des bâtiments mis en service en 2022 est la suivante : 

 

 

Les variations de puissance souscrite s’expliquent par les modifications suivantes :   

SITE 2021 2022 DELTA 
PRISE 

D'EFFET 

ENSEMBLE SCOLAIRE 
SAINT FELIX LA SALLE 

2 100 2200 100 01-janv.-22 

LE GRAND T - THEATRE DE 
LOIRE ATLANTIQUE 

400 0                  - 400 12-avr.-22 

CENTRE IFREMER 1 500 2000 500 01-oct.-22 

 

Ces modifications représentent au global une hausse de +200 kW. 

L’ensemble St Felix et le centre Ifremer voient leur puissance souscrite augmenter suite à un planning 

prévisionnel d’augmentation de la puissance souscrite prévu dans leur Police d’Abonnement. 

Le Théâtre Grand T étant en travaux pendant deux ans, son abonnement a été supendu.  
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Il est à noter que des discussions avec Nantes Université ont eu lieu tout au long de l’année 2022 pour aboutir 

à une baisse de puissance souscrite de 1500 kW, effective au 1er janvier 2023. 

 

2.6 Quotas CO2  

 

L’année 2020 clôture le PNAQ 3 en vigueur depuis 2013. Les émissions de CO2 enregistrées sur les chaufferies 

de Malakoff et Californie, ainsi que les allocations annuelles prévues au PNAQ3 et les achats réalisés par 

ERENA pour équilibrer le compte sont récapitulés dans un tableau page 49.  

 

En août 2022, ERENA a procédé à une régularisation des achats de CO2 effectués entre le 1er janvier et le 31 

juillet 2022 via le terme tarifaire R26, sur la base de 80% des coûts d’achat, soit 93,5 k€. Cette régularisation 

a été effectuée au prorata de la puissance souscrite facturée sur l’année pour les nouveaux abonnés. 

Conformément à l’avenant n°7, un terme R1CO2 a été créé et sa facturation a démarré au 1er août 2022. Le 

R1 CO2 facturé en 2022 s’élève à 1,01 €/MWh. Ainsi, la répercussion des achats ou des ventes de quotas de 

CO2 se font désormais selon des acomptes prévisionnels régularisés en fin d’année, afin de lisser les charges 

sur l’année pour les abonnés. 

 

Le bilan des achats effectué sur l’année 2022 montre que le R1CO2 a été sous-estimé. ERENA a calculé qu’une 

régularisation de 315 k€ devrait être réalisée auprès des abonnés en 2023, au titre de l’année 2022. 

2.7 Hausse du prix des énergies 

L’année 2021 avait été marquée par une hausse exceptionnelle du prix du gaz naturel au dernier trimestre. 

Cette hausse des prix s’est ressentie également sur toute l’année 2022, avec un prix moyen de la molécule 

(suivant le PEG) de 121 €/MWh PCS. Pour rappel, le prix moyen du gaz de l’année 2021 était de 50 €/MWh 

PCS. 

Compte tenu de la structure tarifaire du R1 - dont le prix du gaz représente 13,8% et de la stabilité du prix de 

l’énergie de récupération du CTVD et de celui de la biomasse, la hausse du tarif R1 a été limitée. Le R1 moyen 

s’élevait à 41,79 €HT/MWh en 2021 et le R1 moyen de 2022 s’élève à 59,63 €HT/MWh (hors R1 CO2 dont la 

facturation a débuté en août 2022). Entre 2021 et 2022, le prix du gaz a augmenté de 142% tandis que le R1 

a vu son augmentation limitée à 42%. 
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Par ailleurs, cette hausse du prix de gaz est intégrée dans la rémunération proportionnelle des cogénérations, 

avec un impact significatif sur la rémunération électrique globale. 

Le prix moyen du MWh pour les abonnés est de 103,92 € HT/MWh (ce calcul du prix moyen est réalisé 

d’après les chiffres d’affaires comptables et n’intègre pas les régularisations et spécificités de facturation de 

certain abonnés). Il a évolué de +37% entre 2021 et 2022 dont une large part est imputable à la hausse du 

prix du gaz. Néanmoins, il faut aussi souligner la rigueur climatique moindre en 2022, avec moins d’énergie 

vendue (-15%), ce qui a aussi pour effet mécanique de faire afficher un prix moyen plus élevé. Ramené à des 

ventes équivalentes à celles de 2021, le prix moyen n’apparaîtrait qu’avec une hausse de 29% par rapport à 

2021. 

Le prix moyen indiqué ici ne tient pas compte du bouclier tarifaire, mis en place par l’Etat pour aider les 

usagers du secteurs résidentiel à payer leurs charges d’énergie quand celles-ci sont liées à du gaz. Concernant 

les réseaux de chaleur, un calcul a été fait pour tenir compte de la part de gaz dans la mixité du réseau, et 

rétribuer ainsi aux abonnés un montant correspondant à la différence du prix de gaz entre le PEG et le tarif 

régulé de vente. ERENA a mis en place une plateforme pour les documents à collecter auprès des abonnés 

éligibles. Pour la période courant de novembre 2021 à juin 2022, L’Etat a pu ensuite verser 610 k€ qu’ERENA 

a reversé via des avoirs aux abonnés éligibles. Les avoirs pour le deuxième semestre 2022 ont été versés en 

juin 2023 et s’élèvent à 499 k€. Cela représente donc 1 109 k€ rétribués aux abonnés, soit une baisse de 4,37 

€/MWh.  

En conclusion, ceci montre la capacité des réseaux EnR&R à absorber les hausses de prix et à présenter des 

prix beaucoup plus stables que les autres modes de chauffage.  
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3. Analyse de l’activité 2022 

3.1 Energie (R1) 

Le chiffre d’affaires R1 de l’exercice 2022 est en hausse de +3 136 k€ par rapport à 2021, soit +25,2%.  

La variation de chiffre d’affaires s’explique par : 
- un effet volume de -1 817 k€ avec un volume total qui diminue de -43 482 MWh en 2022 (soit -

14.6%), 

- un effet prix de +4 954 k€ qui s’explique par une hausse des termes R1, notamment du R1 gaz qui 

observe une hausse 110% en 2022, comparativement à 2021. 

 

 

 

La baisse des MWh vendus s’expliquent par la rigueur climatique plus faible qui induit moins de 

consommations, malgré les nouveaux raccordements. L’année 2021 était exceptionnellement 

froide et l’année 2022 est particulièrement douce, ce qui creuse franchement l’écart sur les 

ventes d’énergie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

MWh P U / MWh Ecart Prix Ecart Volume

Réel 2021 297 280 41,79 €                 4 953 555 €

Réel 2022 253 799 61,31 €                 -1 817 108 €
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Le tarif R1 moyen, pondérée des quantités facturées, est de 61,31 € HT/MWh, soit 64,68 € 

TTC/MWh. 

 

Pour rappel , Focus TICGN : 

Dans le cadre de l’article 8 de l’avenant 4, le terme R1t est une facturation à l’euro/l’euro de la 

TICGN dépensée, et refacturée le mois M+1. La TICGN refacturée pour l’année 2021 s’élève donc à 

271 500 €. 

 

Analyse par rapport au CEP inflaté : 

Le CEP prévoyait des ventes à hauteur de 390 000 MWh (pour une rigueur climatique moindre, de 

2100 DJU) et un chiffre d’affaires R1 de 17 139 k€ HT. Le manque à gagner sur la partie R1 est donc 

de -1 579 k€. 
  

R1 gaz R1 UIOM R1 bois R1 FOD R1 TICGN R1 CO² R1 total

déc-21 20,70 € 11,52 € 15,88 € 2,15 € 0,72 € 50,97 €

janv-22 27,98 € 11,58 € 15,88 € 2,37 € 1,11 € 0,00 € 58,92 €

févr-22 21,48 € 11,76 € 16,84 € 2,55 € 1,28 € 0,00 € 53,91 €

mars-22 20,51 € 11,82 € 17,09 € 3,43 € 1,38 € 0,00 € 54,23 €

avr-22 30,54 € 12,09 € 17,03 € 3,29 € 1,35 € 0,00 € 64,30 €

mai-22 23,27 € 12,13 € 17,92 € 3,33 € 1,17 € 0,00 € 57,82 €

juin-22 20,71 € 12,13 € 18,05 € 3,74 € 1,85 € 0,00 € 56,48 €

juil-22 23,72 € 12,27 € 17,98 € 3,54 € 0,24 € 0,00 € 57,76 €

août-22 31,73 € 12,34 € 18,73 € 3,35 € 0,22 € 1,01 € 67,39 €

sept-22 39,62 € 12,42 € 18,73 € 3,30 € 0,47 € 1,01 € 75,55 €

oct-22 35,72 € 12,48 € 18,89 € 3,67 € 0,23 € 1,01 € 72,00 €

nov-22 28,30 € 12,52 € 18,96 € 3,17 € 0,09 € 1,01 € 64,06 €

déc-22 26,84 € 12,53 € 18,95 € 2,89 € 0,56 € 1,01 € 62,78 €
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3.2 Ventes d’électricité  

Les ventes d’électricité s’élèvent à 9 431k€ (dont 424 k€ d’EP pour la saison 2021/2022) pour 35 567 MWhé 

vendus. 

Le niveau de rémunération électrique est exceptionnellement élevé en 2022 pour les raisons suivantes : 

- hausse du prix du gaz qui est répercutée dans le prix de vente de l’électricité à EDF OA 

- nombreux jours d’appel en MDSE (30 jours d’appel en 2022) qui ont conduit à une recette 

proportionnelle plus importante que les autres années 

Les cogénérations en continu ont été arrêtés en anticipation le 10 mars, en accord avec EDF, afin d’éviter un 

risque de plafonnement de la rémunération électrique compte tenu du prix élevé du gaz. Pour tous les 

moteurs, le démarrage de l’hiver tarifaire a été décalé au 28 novembre à cause du mois de novembre 

particulièrement doux. 

Le temps de fonctionnement des équipements de cogénération ont été les suivants : 

- Cogénération Clos Toreau : en continu  

- Cogénération St-Jacques : en mode MDSE, 30 jours d’appel (14 en décembre, 7 en janvier, 
1 en février, 8 en mars) 

- Cogénération Lombarderie : en continu en janvier et février, en MDSE les autres mois avec 
22 jours d’appels (14 en décembre, 8 en mars) 

- Cogénération Californie : en continu  

 

Les jours d’appels d’EDF OA des cogénérations en MDSE s’expliquent par un retard des maintenances des 

centrales nucléaires françaises. De nombreux réacteurs ont en effet été contraints de s’arrêter, mettant en 

tension le réseau électrique. La bonne disponibilité des unités de cogénération d’ERENA a donc contribué à 

soutenir le réseau électrique français.  

3.3 Prestations 

Le  développement  net  en  2022 augmente  les  puissances  souscrites  enregistrées  de 8.7MW  par rapport 

au 31/12/2021, soit + 4.3% sur un an mais restent inférieures au CEP 2021(-23MW), soit -9.9%.   
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Par rapport à la moyenne 2021, les puissances souscrites augmentent de  8.7MW, soit +4.3%. 

 

 

 
FIGURE 3 : PUISSANCES SOUSCRITES EN KW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse par rapport à 2022 : 

En 2022, le chiffre d’affaires de la part « R2 » est de 12 164k€, en hausse de 1 119 k€ par rapport à 2021, soit 

+ 10,1%. Cette hausse s’explique par l’augmentation du tarif R2 et du volume des puissances souscrites.  

Évolution hors R24 

L’évolution de chiffre d’affaires hors R24 par rapport à 2021 est de 758 k€, dont 132 k€ sont liés à 
l’augmentation des puissances souscrites moyenne (effet volume), et 626 k€ sont la conséquence de l’effet 
prix. Il y a eu une facturation R26 en 2022 de 92 884€ au titre de 2021 et 93 550 au titre de 2022. 

 

 

 

Évolution du CA R24 

L’évolution du chiffre d’affaires R24 par rapport à 2021 est de 189 k€. Pour mémoire, les produits constatés 
d’avance  (PCA) de toutes les tranches sont repris sur la durée de la DSP.  

 

PS P kW Ecart Prix
Ecart 

Volume

Réel 2021 200 060 26,88 € 626 253 €

Réel 2022 204 964 29,94 € 131 832 €
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FIGURE 4 : COMPTABILITE DU R24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour rappel, les PCA comptabilisés sur les années antérieures continuent d’être repris sur la durée 

restante de la concession. 

 

 

Analyse R2 par rapport au CEP inflaté :  

L’écart de chiffre d’affaire entre le CEP 2022 et le réalisé est de +696 k€, soit +6%. En 2022, le tarif R2 moyen 

est de 53.46 € HT/kW, soit une hausse de 3.45 €/kW (+6.9%) sur un an. Cette progression est principalement 

liée à l’évolution du R21 de +1,16 €/kW, R22 de +1.19€/kW et à la présence d’un terme R26 à hauteur de 

0,95 €/kW (non prévu au CEP). 

Le tableau ci-dessous présente les écarts prix et volume entre le R2 réel et prévu au CEP en 2022 (R2 hors 

R24 et R25) :  

 
 

PS P kW Ecart Prix
Ecart 

Volume

CEP 2022 235 227 26,45 € 714 504 €

Réel 2022 204 964 29,94 € -800 522 €

CA R24 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

total au 

31/12/22

CA facturé 141 503 647 884 672 336 1 475 680 2 902 262 3 999 280 4 166 495 4 341 792 4 475 637 4 602 001 4 790 993 32 215 862

CA neutralisé -141 503 -647 884 -672 336 -1 194 052 -474 328 -26 862 19 820 0 0 0 -3 137 145

Reprise de CA neutralisé 25 652 151 584 184 533 186 693 186 693 186 967 186 967 132 074 1 241 163

CA Comptabilisé 0 0 0 307 280 2 579 518 4 156 951 4 373 008 4 528 485 4 662 604 4 788 968 4 923 068 30 319 881
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FIGURE 5 : DECOMPOSITION TARIF R2 MOYEN 

Le graphe ci-dessus montre la décomposition du tarif unitaire R2, et le graphe ci-dessous montre le volume 

de chiffre d’affaire R2. En synthèse, le R2 unitaire est plus élevé qu’au CEP (notamment du fait du R26 et 

des subventions ADEME) mais le chiffre d’affaires R2 est plus faible qu’attendu compte tenu du retard sur 

le développement. 
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FIGURE 6 : EVOLUTION DU TARIF R2 (HORS FACTURATION PONCTUELLE DU R26) 

 

FIGURE 7 : EVOLUTION DES TERMES R2 (HORS R26) 
 

 

3.4 Frais de raccordement 

Le montant facturé en 2022 est de 1 475 k€ et porte le total à 15 306 k€ facturés soit +1 117 k€ vs 2021. 

 

 

  

Frais de raccordements 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

total au 

31/12/22

Frais de raccordements facturés 320 617 1 553 777 1 711 106 3 354 551 1 929 184 1 608 291 844 672 881 786 1 627 159 1 474 910 15 306 054

frais de raccordements neutralisés (PCA)0 -320 617 -1 553 777 -1 711 106 -3 342 271 -1 916 903 -1 596 010 -810 608 -844 653 -1 590 026 -1 422 210 -15 108 181

Reprise des frais de raccordement neutralisé 179 181 536 076 663 972 713 747 779 548 858 309 1 064 542 4 795 375

PCA cumulés 0 -320 617 -1 874 394 -3 585 500 -6 927 771 -8 844 674 -10 440 684 -11 251 292 -12 095 945 -13 685 971 -15 108 181

CA Comptabilisé 0 0 0 0 191 462 548 357 676 253 747 811 816 681 895 442 1 117 243 4 993 249
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4. Analyse des charges   

4.1 Energie  

Les charges d’énergie représentent 11 047 k€ et se décomposent ainsi : 
 

• Achats UIOM : 173 124 MWh pour 4 043 k€ 

• Achats Gaz : 23 578 MWh PCS pour 3 884 k€ 

• Consommations FOD : 42 MWh pour 12 k€ 

• Consommations Bois : 73 787 MWh pour 2 040 k€ 

• Redevance d’utilisation des ouvrages : 368 k€ (1,55 € / MWh vendus hors reprise provision)  

• Q/p des frais de structures : 700 k€ (4,5% du chiffre d’affaires) 

 

Le CA R1 2022 est en hausse de +3 136 k€ par rapport à 2021, voir 1 – Énergie (R1), dans le même temps les 

charges R1 (hors cogénération) augmentent de +1 289 k€, dont +1 198 k€ d’achats d’énergies primaires. 

 

 

Les charges de la cogénération s’élèvent à 11 051 k€ et se décomposent ainsi : 

• Achats Gaz : 96 627 MWh PCS pour 10 482 k€ 

• Frais de structure : 569 k€ (4,5% du chiffre d’affaires) 

Soit une Marge R1 Cogénération à 1 588 k€ qui représente -1 798 k€ par rapport à 2021. Cet écart s’explique 

par une saison des cogénérations plus réduite (arrêt début mars 2022 et redémarrage qu’au 28 novembre) 

et par la hausse du coût du gaz que la rémunération électrique ne compense pas complètement. 

 

 
FIGURE 8 : ACHATS D'ENERGIES EN VOLUME 
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FIGURE 9 : EVOLUTION PRIX ACHAT UIOM 

La moyenne annuelle du prix de l’énergie en provenance du CTVD est en hausse de 8% entre 2021 et 2022. 

Cette hausse s’explique par la hausse des indices de révision. 

 

FIGURE 10 : ÉVOLUTION PRIX ACHAT GAZ 

 

Le prix du MWh PCS de gaz s’entend toutes charges comprises, y compris abonnement. La période estivale 

a été retirée car il n’y a pas de consommations de gaz. Le gaz a subi une hausse de prix sans précédent en 

2021, qui s’est poursuivie en 2022. L’indice de référence du tarif gaz Powernext Monthly Index (PEG Nord) 
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indique une hausse de près de192% entre la moyenne 2021 et et la moyenne 2022, ce qui impacte 

fortement les charges d’ERENA. 

 

 
 

Le prix du MWh de bois est en hausse de 9% entre 2021 et 2022, malgré une augmentation de la part de 

bois SSD dans notre mix. Ceci s’explique par la hausse du prix des carburants qui a une incidence sur le prix 

de la biomasse via le coût de son acheminement.  

L’évolution du prix du bois (livraisons sur Malakoff et Californie confondues) sur les 4 dernières années est 

visible sur le graphe ci-dessous. De 2019 à 2021, le prix a baissé grâce à l’augmentation de la part de bois 

SSD. 
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4.2 Prestations  

Les charges relatives aux prestations (hors frais financiers) sont de 13 993 k€, dont les principaux postes sont : 
 

• GER : 1 356 k€  

• Personnel : 1 595 k€ 

• Redevances 654 k€ dont : 

o 401 k€ RODP 

o 56 k€ Terrain 

o 38 k€ SNCF 

o 79 k€ Université (Tertre et Lombarderie) 

o 44 k€ CHU Hotel Dieu 

o 33 k€ Conventions servitude (Houssinière et carmel apostolique) + port de St Nazaire 

o 4K€ Redevance archéologie et domaine fuvial 

• Eau et Électricité : 629 k€ 

• Amortissements : 6 377 K€ (dont QP subventions) 

• Assurances : 128 K€ 

• Téléphones / Véhicules : 342 k€ 

• Achats et outillage : 739 k€  (dont maintenance cogénération) 

• Sous-traitance : 464 K€ 

• Quotas de CO2 : 548 K€ 

• Frais Divers et CAC: 66 K€  

• Impôts et taxes : 433 k€ 

• Frais de structure : 660 K€  
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Focus électricité : 

Les dépenses électriques de l’année 2022 sont stables par rapport à 2021. Les consommations d’électricité 

n’ont quasiment pas varié (-0,4%) et les achats sont stables (-1,7%). 

Il est à noter qu’une hausse de 300% du prix d’électricité est identifiée en 2023 et que ceci impactera les 

comptes d’ERENA de manière certaine. 

 

Les frais d’électricité correspondent aux factures réelles hors provisions. 

 

4.3 Travaux  

A fin 2022, le réseau mesure 88 432 mètres linéaires en service (il y a également 8 729 ml de tronçons 

abandonnés), soit presque 3 fois la longueur du réseau historique.  

TOTAL conso
AUTRES 

PRESTATIONS

PRESTATIONS 

TECHNIQUES

FAC CONSO 

ACTIVE et 

REACTIVE

TAXES 

LOCALES

janvier-22            784,572          6 896,99 €         845,15 €                        -   €           2 091,64 €            70 683,07 €      1 534,79 €                875,67 €          1 681,68 €      84 608,99 €              97,97 € 

février-22            566,920          6 145,72 €         765,73 €                        -   €           1 486,69 €            50 885,85 €         690,06 €                         -   €             384,08 €      60 358,13 €              94,28 € 

mars-22            735,802          6 639,09 €         833,56 €                        -   €           1 533,12 €            64 836,24 €         179,06 €                         -   €             413,96 €      74 435,03 €              91,01 € 

avril-22            513,520          5 493,19 €         814,17 €                        -   €           1 332,78 €            35 576,75 €            65,16 €                  61,39 €             315,62 €      43 659,06 €              72,74 € 

mai-22            251,528          4 471,60 €         839,32 €                        -   €               653,60 €            17 834,21 €            41,71 €                         -   €             169,73 €      24 010,17 €              74,34 € 

juin-22            257,007          3 981,67 €         814,17 €                        -   €               471,13 €            18 799,25 €            20,72 €                         -   €                95,09 €      24 182,03 €              75,43 € 

juillet-22            165,473          4 635,94 €         955,31 €                        -   €               447,15 €            11 221,08 €            21,12 €                         -   €                97,39 €      17 377,99 €              71,23 € 

août-22            161,957          4 596,19 €         963,34 €               271,28 €               441,87 €            11 002,19 €            24,86 €                         -   €                77,72 €      17 377,45 €              72,97 € 

septembre-22            247,988          4 905,08 €      1 002,60 €               271,28 €               576,78 €            17 356,87 €            32,24 €                         -   €             115,39 €      24 260,24 €              74,01 € 

octobre-22            210,219          4 769,10 €         954,20 €                        -   €               563,71 €            14 453,35 €            35,65 €                         -   €             104,62 €      20 880,63 €              72,10 € 

novembre-22            448,345          5 383,96 €         943,75 €                        -   €           1 232,62 €            32 881,93 €            33,92 €                         -   €             261,76 €      40 737,94 €              76,75 € 

décembre-22            831,495          3 767,07 €         176,58 € -      11 276,70 €           1 861,44 €            61 106,47 €            33,70 €            2 730,43 €             481,67 €      58 880,66 €              66,07 € 

                      -     

TOTAL     5 174,826      61 685,60 €    9 907,88 € -    10 734,14 €      12 692,53 €      406 637,26 €    2 712,99 €         3 667,49 €       4 198,71 €  490 768,32 €          81,00 € 

PU Hors PFMois ABONNT CTA CSPE
DIVERS 

PUISSANCE
TOTAL HT



Mai 

2023 

Contrat de Concession l Réseau de Chaleur Centre Loire 

 

 

77 

   

   

 

 
TABLEAU 1: LONGUEUR DES RESEAUX 

 

Sur l’exercice 2022, ERENA a investi près de 3 M€, soit +0,3 M€ d’euros par rapport à 2021  (+10,9%). 80% de 

ce montant est lié à des travaux de réseau et de sous-stations : 
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Nature Travaux 
Dépenses au 
31/12/2021 

Dépenses au 
31/12/2022 

Réseaux 1 120 163 1 776 494 

Sous Stations 84 402 344 271 

Chaufferie Malakoff -5 612 0 

Chaufferie Californie (dont cogénération) 23 986 0 

Maitrise d'ouvrage, maitrise d'œuvre  et 
commercialisation 

293 274 608 112 

Cogénérations  -15 018 -20 

Rsx - ss stat 2018 343 846 264 671 

Zac Mellinet 109 731 12 377 

Zac SO ile de Nantes 754 717 0 

Total 2 709 490 3 005 905 

 

 

ERENA note une forte hausse des coûts de travaux, liée à la hausse généralisée du prix des matières 

premières. Cette hausse des prix a démarré avec la pandémie de COVID-19 mais elle perdure dans le temps. 

Une tension sur les délais d’approvisionnement se ressent très fortement également, notamment sur des 

équipements qui jusque-là étaient toujours présents en stock chez nos fournisseurs. 
 

Focus Rénovation des caniveaux (GER) : 

En 2022, une opération de rénovation de caniveau a été effectuée Boulevard de Sarrebruck, avec 100 mètres 

linéaires rénovés pour un coût de 163 k€.  

4.4 Financier 

Au 31/12/2022, ERENA a investi 120,8 M€ en cumulés depuis le début de la DSP, financés par : 

• Capitaux propres : 29,6 M€ 

• Subventions : 22,4 M€ 

• Frais de raccordement : 15,3 M€ 

• Emprunt : 43,1 M€ 

• Solde trésorerie court terme : 10,4 M€ 

 

Pour rappel, deux financements par ligne de crédit groupe ont été mis en place le 20/04/2017 pour 31 123 

k€ sur les investissements R24 pour une durée de 16 ans (jusqu’au 20/04/2032) au taux de 6% et 3 924 k€ 

pour la cogénération de Californie sur une durée de 12 ans (jusqu’au 20/04/2028) au taux de 5%. Les charges 

financières en découlant sont de 1 485 k€ en 2022. Les annuités trimestrielles sont respectivement de  790,3 

k€ et 116,5 k€. 

 

Un nouvel emprunt de 8,1 M€ a été mis en place au 20/12/2019 jusqu’au 20 septembre 2030 pour couvrir 

les investissements des trois nouvelles cogénérations avec un remboursement trimestriel de 210,2 K€. Les 

charges financières en découlant sont de 209 k€ en 2022. 
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4.5 Traitement des ZAC 

1. ZAC Mellinet 

 

L’avenant 4 à la Convention prévoit que les travaux de raccordement de la ZAC soient amortis sur 

une durée supérieure à la durée résiduelle de la Convention (avec une distinction pour les ouvrages 

d’interconnexion à la ZAC et ceux situés dans la ZAC). Cette VNC, estimée à 719 000 € HT, devra 

être versée à ERENA à l’échéance de la Convention. 

ERENA fournira prochainement à Nantes Métropole une projection des amortissements et de la 

valeur de la VNC. 

 

 
2. ZAC Sud-Ouest 

 

L’avenant 5 à la Convention prévoit que les travaux de raccordement de la phase 1 de la ZAC soient 

amortis sur une durée supérieure à la durée résiduelle de la Convention, donnant lieu ainsi à une 

Valeur Nette Comptable estimée à 200 000 € HT, qui devra être versée à ERENA à l’échéance de la 

Convention. 

ERENA fournira prochainement à Nantes Métropole une projection des amortissements et de la 

valeur de la VNC. 

 

 

4.6 Résultat 

 

Le résultat avant IS de l’exercice 2022 est de 2 540 k€ soit 6.3% du chiffre d’affaires. Ce résultat est stable par 

rapport à 2021 (+3,8%). 
 

Le résultat net (après IS) est de 1 927 k€. 

 

Ce résultat s’explique par la tendance inflationniste qui a favorisé la hausse du chiffre d’affaire (augmentation 

des indices des prix des énergies), combinée à de nombreux appels MDSE et à la bonne disponibilité des 

installations qui ont assuré une couverture EnR&R permettant de stabiliser les charges. 
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5. Compte de résultats 2022 
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6. Organigramme   
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E 
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Ingénieur Commercial 
Marine LE GUILLOUX

Ingénieur Etudes Lucie 
MELON (75%)

Chargée de 
Communication Karine 

PATIN (25%)
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7. Assistance technique 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Compte d’exploitation par prestation 

 

CA Taux Montant

Ecart reporté sur 2021 35 858,91 €

Assistance Technique 2022 Comptabilisée au 31/12/2022 1 893 234,83 €

Assistance Technique (4,5% CA Réel hors frais de raccordements) 39 202 383 4,5% 1 764 107,23 €

Ecart reporté sur 2022 -129 127,60 €

ASSISTANCE TECHNIQUE ERENA - 2022
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9. Redevances dues au délégant et autres 
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10. Intéressement   

  INTERESSEMENT

Chiffre d'affaires 1 920 312,50 €

Résultat 2012 -143 019,43 €

Taux Rn / CA -7,45% 0

Chiffre d'affaires 6 942 672,00 € Chiffres d'affaires cumulé 8 862 984,50 €

Résultat 2013 105 245,57 € Résultats cumulés -37 773,86 € 0

Taux Rn / CA 1,52% Taux Rn / CA -0,43%

Chiffre d'affaires 6 296 836,00 € Chiffres d'affaires cumulé 15 159 820,50 € 0

Résultat 2014 -102 503,70 € Résultats cumulés -140 277,56 €

Taux Rn / CA -1,63% Taux Rn / CA -0,93%

Chiffre d'affaires 7 325 101,00 € Chiffres d'affaires cumulé 22 484 921,50 € 0

Résultat 2015 -627 226,54 € Résultats cumulés -767 504,10 €

Taux Rn / CA -8,56% Taux Rn / CA -3,77%

Chiffre d'affaires 12 738 397,72 € Chiffres d'affaires cumulé 35 223 319,22 € 0

Résultat 2016 -1 028 222,28 € Résultats cumulés -1 795 726,39 €

Taux Rn / CA -8,07% Taux Rn / CA -5,10%

Chiffre d'affaires 20 218 011,90 € Chiffres d'affaires cumulé 55 441 331,12 € 0

Résultat 2017 -961 118,70 € Résultats cumulés -2 756 845,09 €

Taux Rn / CA -4,75% Taux Rn / CA -4,97%

Chiffre d'affaires 23 569 852,77 € Chiffres d'affaires cumulé 79 011 183,89 € 0

Résultat 2018 -615 898,14 € Résultats cumulés -3 372 743,23 €

Taux Rn / CA -2,61% Taux Rn / CA -4,27%

Chiffre d'affaires 25 697 342,70 € Chiffres d'affaires cumulé 104 708 526,59 € 0

Résultat 2019 728 135,34 € Résultats cumulés -2 644 607,89 €

Taux Rn / CA 2,83% Taux Rn / CA -2,53%

Chiffre d'affaires 25 744 398,97 € Chiffres d'affaires cumulé 130 452 925,56 € 0

Résultat 2020 868 031,98 € Résultats cumulés -1 776 575,91 €

Taux Rn / CA 3,37% Taux Rn / CA -1,36%

Chiffre d'affaires 33 243 413,02 € Chiffres d'affaires cumulé 163 696 338,58 € 0

Résultat 2021 2 446 543,03 € Résultats cumulés 669 967,12 €

Taux Rn / CA 7,36% Taux Rn / CA 0,41%

Chiffre d'affaires 40 483 447,53 € Chiffres d'affaires cumulé 204 179 786,11 € 0

Résultat 2022 2 540 081 Résultats cumulés 3 210 047,71 €

Taux Rn / CA 6,27% Taux Rn / CA 1,57%

Il est convenu que si les résultats cumulés du Titulaire s'avéraient supérieurs à 3,5% du Chiffre d'affaires, montant prévu au compte d'exploitation prévisionnel,

un intéressement serait versé au délegant. Ainsi, compte tenu de la montée en puissance des installations et des raccordements, le premier versement

d'intéressement ne pourra intervenir que lorsque le cumul des résultats nets avant impôts est égal à 3,5% du chiffre d'affaires cumulé.

Ce taux étant à négocier suite à l'augmentation significative du capital de la société pour éviter les risques de sous-capitalisation.

ANNEE NETTE CUMUL REDEVANCE DUE
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11. Analyse R1   

11.1 Chiffres R1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MWh MWh Cumulés Montant P.U. dont

Janvier 45 826 45 826 2 700 036 58,92 €
TICGN 12/2021

50 692,72 €

Février 39 962 85 788 2 154 311 53,91 €
TICGN 01/2022

51 183,33 €

Mars 34 769 120 557 1 885 645 54,23 €
TICGN 02/2022

48 078,57 €

Avril 23 603 144 160 1 517 779 64,30 €
TICGN 03/2022

31 939,58 €

Mai 9 415 153 575 544 385 36,04 €
TICGN 04/2022

11 027,79 €

Juin 5 915 159 490 334 089 56,48 €
TICGN 05/2022

10 948,67 €

Juillet 5 017 164 507 289 787 57,76 €
TICGN 06/2022

1 224,65 €

Août 5 144 169 651 346 692 67,39 €
TICGN 07/2022

1 134,31 €

Septembre 5 732 175 383 433 025 75,55 €
TICGN 08/2022

2 715,66€

Octobre 7 175 182 558 516 618 72,00 €
TICGN 09/2022

1 646,62 €

Novembre 22 838 205 396 1 726 835 75,61 €

Régularisation TF/C : 

263 937,80 €

TICGN 10/2022

1 964,07 €

Décembre 48 403 253 799 3 038 798 62,78 €
TICGN 11/2022

27 028,24 €

Total 253 799 15 488 001 61,02 €

Chiffre d'affaires R1
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11.2 Débours UIOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MWh MWh Cumulés Montant P.U.

Janvier 22 172 22 172 505 965 22,82 €

Février 17 688 39 860 403 640 22,82 €

Mars 19 428 59 288 443 347 22,82 €

Avril 18 849 78 137 430 134 22,82 €

Mai 10 993 89 130 250 860 22,82 €

Juin 8 697 97 827 198 466 22,82 €

Juillet 8 986 106 813 216 113 24,05 €

Août 5 465 112 278 131 433 24,05 €

Septembre 8 376 120 654 201 443 24,05 €

Octobre 10 924 131 578 262 722 24,05 €

Novembre 20 290 151 868 487 975 24,05 €

Décembre 21 256 173 124 511 207 24,05 €

Total 173 124 4 043 305 23,36 €

Les factures peuvent être communiquées sur demande

Débours UIOM
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11.3 Débours gaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MWh MWh Cumulés Montant P.U.TOTAL dont PF PU hors PF
TICGN 

Refacturée

Décembre N-1 50 692,72 €

Janvier 6 117 6 117 815 816 133,36 € 72 556 121,50 € 51 183,33 €

Février 1 802 7 919 231 626 128,56 € 72 268 88,45 48 078,57 €

Mars 2 480 10 399 284 147 114,56 € 72 546 85,31 31 939,58 €

Avril 2 786 13 185 465 153 166,97 € 79 315 138,50 11 027,79 €

Mai 255 13 440 107 737 423,02 € 79 600 110,48 10 948,67 €

Juin 222 13 662 100 470 451,85 € 79 315 95,14 1 224,65 €

Juillet 194 13 857 100 720 518,11 € 79 395 109,70 1 134,31 €

Août 1 673 15 530 311 777 186,33 € 79 056 139,08 2 715,66 €

Septembre 523 16 053 173 197 331,30 € 79 375 179,47 1 646,62 €

Octobre 589 16 642 173 800 295,12 € 79 145 160,73 1 964,07 €

Novembre 1 308 17 949 234 389 179,26 € 77 498 119,99 27 028,24 €

Décembre 5 629 23 578 683 120 121,35 € 81 768 106,82 82 608,26 €

Total 23 578 3 681 952 156,16 € 931 839 116,64 € 271 499,75 €

Débours GAZ 

MWh
MWh 

Cumulés
Montant P.U.TOTAL dont TICGN dont PF

PU hors 

PF/TICGN

Janvier 29 242 29 242 3 233 976 110,59 € 87 404 27 107 106,68 €

Février 25 271 54 513 2 318 786 91,76 € 74 261 27 107 87,75 €

Mars 10 634 65 147 1 015 036 95,45 € 42 139 27 107 88,94 €

Avril 150 65 297 48 923 595 27 796 136,47 €

Mai 0 65 297 30 461 0 30 461

Juin 0 65 297 29 129 0 29 129

Juillet 0 65 297 29 090 0 29 090

Août 0 65 297 29 090 0 29 090

Septembre 0 65 297 29 090 0 29 090

Octobre 77 65 374 41 776 303 29 108 161,07 €

Novembre 2 720 68 094 348 856 128,27 € 9 243 30 978 113,48 €

Décembre 28 533 96 627 3 328 265 116,65 € 100 263 34 969 111,91 €

Total 96 627 10 482 480 108,48 € 314 207 351 035 101,60 €

Débours GAZ COGENERATIONS
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Voici le détail des consommations et prix facturés par sites :  

 

 

11.4 F.O.D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chaufferie Coge Total

MWH MWH €

Malakoff / Beaulieu 14 140,30 2 000 758

Hotel Dieu 2 314,48 353 218

Hopital St Jacques 1 058,46 8 681,77 1 160 968

Le Seil Bouguenais 232,07 30 390

Californie 2 467,26 56 263,42 6 401 768

Lombarderie 0,00 10 255

Tertre 0,12 9 383

Clos Toreau 3 365,80 6 722,46 1 308 883

Coge Lombarderie 24 958,88 2 851 143

Nouvelles Cliniques Nantaises 0,00 37 666

Total 23 578,49 96 626,54 14 164 432



Mai 

2023 

Contrat de Concession l Réseau de Chaleur Centre Loire 

 

 

95 

   

   

11.5  – BOIS  

 

 

 
 
 
 

 
 

MWH MWH CUMULES Montant P.U.

Janvier 12 159,2 12 159,2 293 719,0 24,16 €

Février 11 746,3 23 905,5 286 291 24,37 €

Mars 7 683,1 31 588,6 188 312 24,51 €

Avril 2 242,7 33 831,2 60 950 27,18 €

Mai 0,0 33 831,2 0 0,00 €

Juin 0,0 33 831,2 0,0 0,00 €

Juillet 0,0 33 831,2 0,0 0,00 €

Août 0,0 33 831,2 0 0,00 €

Septembre 0,0 33 831,2 0 0,00 €

Octobre 370,8 34 202,1 9 470 25,54 €

Novembre 7 952,4 42 154,4 244 231 30,71 €

Décembre 11 458,9 53 613,4 339 115 29,59 €

Total 53 613 1 422 087 26,52 €

Livraisons  BOIS Malakoff

MWH MWH Cumulé Montant P.U.

Janvier 13 218,6 13 218,6 350 621,3 26,52 €

Février 11 102,8 24 321,4 294 500,8 26,52 €

Mars 6 795,0 31 116,4 180 236,5 26,52 €

Avril 4 247,1 35 363,5 112 653,5 26,52 €

Mai 0,0 35 363,5 0,0 0,00 €

Juin 0,0 35 363,5 0,0 0,00 €

Juillet 0,0 35 363,5 0,0 0,00 €

Août 0,0 35 363,5 0,0 0,00 €

Septembre 0,0 35 363,5 0,0 0,00 €

Octobre 0,4 35 363,9 10,7 26,52 €

Novembre 7 522,0 42 885,9 199 520,4 26,52 €

Décembre 10 564,5 53 450,4 280 222,0 26,52 €

Total 53 450 1 417 765,29 26,52 €

Consommations BOIS Malakoff

Le détail des factures est disponible sur demande 
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MWH MWH CUMULES Montant P.U.

Janvier 4 431,2 4 431,2 115 613,1 26,09 €

Février 4 288,3 8 719,4 113 285 26,42 €

Mars 5 512,4 14 231,9 145 624 26,42 €

Avril 1 661,7 15 893,6 45 274 27,24 €

Mai 139,6 16 033,3 3 597 25,76 €

Juin 0,0 16 033,3 0 0,00 €

Juillet 0,0 16 033,3 0 0,00 €

Août 0,0 16 033,3 0 0,00 €

Septembre 0,0 16 033,3 0 0,00 €

Octobre 539,0 16 572,2 15 888 29,48 €

Novembre 460,9 17 033,1 14 008 30,39 €

Décembre 5 692,4 22 725,5 173 883 30,55 €

Total 22 725 627 173 27,60 €

Livraisons  BOIS Californie

MWH MWH Cumulé Montant P.U.

Janvier 4 473,7 4 473,7 123 462,9 27,60 €

Février 4 131,8 8 605,4 114 027,7 27,60 €

Mars 5 538,9 14 144,3 152 861,0 27,60 €

Avril 1 864,2 16 008,5 51 447,7 27,60 €

Mai 390,0 16 398,5 10 762,4 27,60 €

Juin 0,0 16 398,5 0,0 0,00 €

Juillet 0,0 16 398,5 0,0 0,00 €

Août 0,0 16 398,5 0,0 0,00 €

Septembre 0,0 16 398,5 0,0 0,00 €

Octobre 39,0 16 437,5 1 077,1 27,60 €

Novembre 535,9 16 973,4 14 789,5 27,60 €

Décembre 5 137,5 22 110,9 141 782,7 27,60 €

Total 22 111 610 211,00 27,60 €

Consommations BOIS californie
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12. Puissances souscrites & polices 
d’abonnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détail des variations de PS vs 2021
NUMERO SITE 2021 2022 DELTA PRISE D'EFFET COMMENTAIRE

3491000759 ENSEMBLE SCOLAIRE SAINT FELIX LA SALLE 2100 2200 100             01-janv.-22 Modif selon planning PA

3491000296 B38 - ANCIENNES ECURIES 0 120 120             07-janv.-22 Raccordement

3491000295 ILOT 3D 0 320 320             31-janv.-22 Raccordement

3491000292 GYMNASE URBAIN LE VERRIER 0 223 223             01-mars-22 Raccordement

3491000731 LE GRAND T - THEATRE DE LOIRE ATLANTIQUE 400 0 400 -           12-avr.-22 Fermeture pour travaux (prévision 2 ans)

3491000682 SKYHOME 0 900 900            19-mai-22 Raccordement

3491000689 HALLES ALSTOM - HALLES 1 & 2 BIS - ILE SAUVAGE 0 270 270             18-juil.-22 Raccordement

3491000293 LES TERRASSES DU CANAL 0 160 160             08-sept.-22 Raccordement

3491000684 GROUPE SCOLAIRE MELLINET 0 300 300            15-sept.-22 Raccordement

3491000690 ILOT MERCURE - BATIMENTS A1 A2 A3 - FOLIES DE LOIRE 0 157 447             15-sept.-22 Raccordement

3491000770 GROUPAMA VIARMES - FELIBIEN 0 300 300            23-sept.-22 Raccordement

3491000691 INSTITUT DE RECHERCHE EN SANTE 0 920 920            29-sept.-22 Raccordement

3491000721 CENTRE IFREMER 1500 2000 500            01-oct.-22 Modif selon avenant 2

3491000771 BOTTIERE - RIVETERIE / RIVETTERIE 0 125 125              01-oct.-22 Raccordement

3491000772 BOTTIERE - RIVETERIE / LE VERRIER 0 215 215              01-oct.-22 Raccordement

3491000773 BOTTIERE - RIVETERIE / BOUGUER 1 0 201 201             01-oct.-22 Raccordement

3491000774 BOTTIERE - RIVETERIE / BOUGUER 2 0 241 241             01-oct.-22 Raccordement

3491000692 SITE MARGUERITE 1/2/3 0 140 140             06-oct.-22 Raccordement

3491000687 EDNA - ECOLE DE DESIGN 0 800 800            12-oct.-22 Raccordement

3491000688 EDNA - BUREAUX 0 150 150             12-oct.-22 Raccordement

3491000686 ILOT MERCURE - BATIMENT A4 0 164 164             26-oct.-22 Raccordement

3491000297 RESIDENCE NMH PERRAY 0 750 750             14-nov.-22 Raccordement

3491000685 HALLES ALSTOM - HALLES 1 & 2 0 150 150             01-déc.-22 Raccordement

3491000294 SEMITAN ATELIERS DALBY 0 1100 1 100          12-déc.-22 Raccordement

3491000826 SITE BELLIER - BATIMENT HOSPITALISATION 0 400 400            12-déc.-22 Raccordement

3491000827 SITE BELLIER - BATIMENT AMBULATOIRE 0 120 120             12-déc.-22 Raccordement

PS kW %

Total PS au 31/12/2022 211 822 100,0%

TOTAL mis en service en  2012 78 721 37,2%

TOTAL mis en service en  2013 5 475 2,6%

TOTAL mis en service en  2014 6 840 3,2%

TOTAL mis en service en  2015 34 256 16,2%

TOTAL mis en service en  2016 47 001 22,2%

TOTAL mis en service en  2017 7 422 3,5%

TOTAL mis en service en  2018 10 368 4,9%
modification de puissance en 2018 -2 221 -1,0%

TOTAL mis en service en  2019 7 332 3,5%
modification de puissance en 2019 -446 -0,2%

TOTAL mis en service en  2020 4 507 2,1%
modification de puissance en 2020 -1 060 -0,5%

TOTAL mis en service en  2021 4 789 2,3%

modification de puissance en 2021 122 0,1%

TOTAL mis en service en 2022 8 516 4,0%

modification de puissance en 2022 200 0,1%
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13. GER  
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14. COMPTE GER 
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15. IMMOBILISATIONS  
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16.  TRAVAUX D’INVESTISSEMENTS  
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17. Détails des investissements 
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18. CO2 

 

Bilan des achats de quotas : 

 

 

 

19. Sinistres 

En 2022, une provision de 154 k€ a été passée concernant un sinistre sur la cogénération Clos Toreau 
(infiltration d’eau dans le moteur). Ce sinistre a fait l’objet d’un paiement de notre assureur à hauteur de 134 
k€, mais ce virement n’ayant été reçu que fin décembre 2022, il n’apparaîtra que dans les comptes 2023. 
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20. Impayés 
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21. Évolution des indices et des prix 

 
 

INDICE
Valeurs de 

base

Valeur 

31/01/2022

Date 

parution

Valeur 

28/02/2022

Date 

parution

Valeur 

31/03/2022

Date 

parution

Valeur 

30/04/2022

Date 

parution

Valeur 

31/05/2022

Date 

parution

Valeur 

30/06/2022

Date 

parution

ICHT-IME 105,10          128,80        07/01/2022 128,80        07/01/2022 128,80        07/01/2022 129,20        08/04/2022 129,20        08/04/2022 129,20        08/04/2022

BINV00 109,60          124,55        28/01/2022 125,57        25/02/2022 125,91        31/03/2022 126,94        29/04/2022 127,73        31/05/2022 128,64        30/06/2022

ING 810,10          969,12        18/01/2022 973,87        17/02/2022 976,25        15/03/2022 987,34        21/04/2022 998,44        13/05/2022 999,23        15/06/2022

04531E 313,49          351,11        14/01/2022 375,63        18/02/2022 407,37        15/03/2022 546,73        15/04/2022 531,07        13/05/2022 534,09        15/06/2022

351106 113,80          161,81        28/01/2022 161,81        25/02/2022 168,29        31/03/2022 168,29        29/04/2022 168,29        31/05/2022 168,29        30/06/2022

FSD2 123,50          153,00        28/01/2022 160,10        25/02/2022 160,60        31/03/2022 167,50        29/04/2022 168,30        31/05/2022 167,90        30/06/2022

CEEB-PF 100,00          110,90        21/11/2021 117,90        18/02/2022 117,90        04/04/2022 117,90        18/02/2022 126,60        18/05/2022 126,60        18/05/2022

CEEB-CLA 100,00          147,40        21/11/2021 157,20        18/02/2022 157,20        18/02/2022 157,20        18/02/2022 166,00        18/05/2022 166,00        18/05/2022

CEEB-PS 100,00          120,80        21/11/2021 130,80        18/02/2022 130,80        18/02/2022 130,80        18/02/2022 145,10        18/05/2022 145,10        18/05/2022

CNR REG 40 T 135,12          139,80        01/02/2022 149,52        01/03/2022 161,65        01/04/2022 158,99        02/05/2022 160,13        07/06/2022 166,45        05/07/2022

PEG_NORD 22,93            115,22        01/01/2022 84,41           01/02/2022 79,84           01/03/2022 127,37        01/04/2022 92,92           01/05/2022 80,78           01/06/2022

TF 123 480 796 193 796 193 796 193 796 193 796 193 796 193

C 21 000 71 189 71 189 71 189 71 189 71 189 71 189

DIREM €/hl 82,10            102,64        31/01/2022 110,36        28/02/2022 148,19        31/03/2022 142,12        30/04/2022 144,00        31/05/2022 161,62        30/06/2022

BT40 980,30          1 127,34     18/01/2022 1 130,30     17/02/2022 1 138,17     15/03/2022 1 153,93     21/04/2022 1 163,77     13/05/2022 1 170,67     15/06/2022

351107 129,80          224,95        28/01/2022 271,28        25/02/2022 284,60        31/03/2022 313,95        29/04/2022 280,16        31/05/2022 227,97        30/06/2022

PU 5,00              6,10             6,10             6,10             6,10             6,10             6,10             

01/01/2022 01/02/2022 01/03/2022 01/04/2022 01/05/2022 01/06/2022

R1 UIOM 11,58 € 11,76 € 11,82 € 12,09 € 12,13 € 12,13 €

R1 GAZ 27,98 € 21,48 € 20,51 € 30,54 € 23,27 € 20,71 €

R1 FOD 2,37 € 2,55 € 3,43 € 3,29 € 3,33 € 3,74 €

R1 Bois 15,88 € 16,84 € 17,09 € 17,03 € 17,92 € 18,05 €

R1 TICGN 1,11 € 1,28 € 1,38 € 1,35 € 1,17 € 1,85 €

R1 CO2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

PV R1 MWh 58,92 € 53,91 € 54,23 € 64,30 € 57,82 € 56,48 €

R21 Electricité 6,76 € 8,15 € 8,55 € 9,43 € 8,42 € 6,85 €

R22 Maintenance 14,04 € 14,28 € 14,31 € 14,57 € 14,61 € 14,61 €

R23 GE RN 4,95 € 4,95 € 4,98 € 5,03 € 5,06 € 5,08 €

R24 Financement 22,30 € 22,30 € 22,30 € 22,30 € 22,30 € 22,30 €

R25 Subventions 0,83 € 0,83 € 0,83 € 0,83 € 0,83 € 0,83 €

R26 Quotas CO2 & CEE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

R27 Redevance Déléguant 2,20 € 2,20 € 2,20 € 2,20 € 2,20 € 2,20 €

PV R2 kW 51,07 € 52,71 € 53,16 € 54,36 € 53,42 € 51,86 €

Indices S1 2022

INDICE
Valeur 

31/07/2022

Date 

parution

Valeur 

31/08/2022

Date 

parution

Valeur 

30/09/2022

Date 

parution

Valeur 

31/10/2022

Date 

parution

Valeur 

30/11/2022

Date 

parution

Valeur 

31/12/2022

Date 

parution

ICHT-IME 130,40        08/07/2022 130,40        08/07/2022 131,50        07/10/2022 131,50        07/10/2022 131,50        07/10/2022 132,30        06/01/2023

BINV00 129,43        28/07/2022 130,34        31/08/2022 130,57        30/09/2022 131,70        28/10/2022 132,27        30/11/2022 134,20        23/12/2022

ING 1 004,78     13/07/2022 1 013,49     12/08/2022 1 017,45     15/09/2022 1 023,79     14/10/2022 1 026,17     15/11/2022 1 026,17     15/12/2022

04531E 578,10        13/07/2022 574,49        12/08/2022 525,58        15/09/2022 539,48        14/10/2022 581,74        15/11/2022 555,24        15/12/2022

351106 168,29        28/07/2022 168,29        31/08/2022 168,29        30/09/2022 168,29        28/10/2022 168,29        30/11/2022 168,29        23/12/2022

FSD2 171,10        28/07/2022 173,50        31/08/2022 177,40        30/09/2022 178,50        28/10/2022 178,30        30/11/2022 177,70        23/12/2022

CEEB-PF 126,60        18/05/2022 135,00        24/08/2022 135,00        24/08/2022 135,00        24/08/2022 136,60        17/11/2022 136,60        17/11/2022

CEEB-CLA 166,00        18/05/2022 171,90        24/08/2022 171,90        24/08/2022 171,90        24/08/2022 174,30        17/11/2022 174,30        17/11/2022

CEEB-PS 145,10        18/05/2022 165,20        24/08/2022 165,20        24/08/2022 165,20        24/08/2022 177,20        17/11/2022 177,20        17/11/2022

CNR REG 40 T 163,18        02/08/2022 160,86        02/09/2022 160,74        10/10/2022 168,85        03/11/2022 160,96        06/12/2022 160,18        05/01/2023

PEG_NORD 95,04           01/07/2022 133,01        01/08/2022 170,36        01/09/2022 151,91        01/10/2022 112,05        01/11/2022 105,12        01/12/2022

TF 796 193 796 193 796 193 796 193 923 082 923 082

C 71 189 71 189 71 189 71 189 58 133 58 133

DIREM €/hl 153,20        31/07/2022 145,05        31/08/2022 142,53        30/09/2022 158,61        31/10/2022 137,27        30/11/2022 125,05        31/12/2022

BT40 1 174,60     13/07/2022 1 183,47     12/08/2022 1 196,26     15/09/2022 1 208,08     14/10/2022 1 203,16     15/11/2022 1 207,10     15/12/2022

351107 194,65        28/07/2022 190,05        31/08/2022 193,07        30/09/2022 189,10        28/10/2022 200,21        30/11/2022 224,64        23/12/2022

PU 6,10             6,10             6,10             6,10             6,10             6,10             44562

01/07/2022 01/08/2022 01/09/2022 01/10/2022 01/11/2022 01/12/2022

R1 UIOM 12,27 € 12,34 € 12,42 € 12,48 € 12,52 € 12,53 €

R1 GAZ 23,72 € 31,73 € 39,62 € 35,72 € 28,30 € 26,84 €

R1 FOD 3,54 € 3,35 € 3,30 € 3,67 € 3,17 € 2,89 €

R1 Bois 17,98 € 18,73 € 18,73 € 18,89 € 18,96 € 18,95 €

R1 TICGN 0,24 € 0,22 € 0,47 € 0,23 € 0,09 € 0,56 €

R1 CO2 0,00 € 1,01 € 1,01 € 1,01 € 1,01 € 1,01 €

PV R1 MWh 57,76 € 67,39 € 75,55 € 72,00 € 64,06 € 62,78 €

R21 Electricité 5,85 € 5,71 € 5,80 € 5,68 € 6,02 € 6,75 €

R22 Maintenance 14,78 € 14,87 € 15,07 € 15,12 € 15,11 € 15,13 €

R23 GE RN 5,10 € 5,13 € 5,18 € 5,22 € 5,20 € 5,22 €

R24 Financement 22,30 € 22,30 € 22,30 € 22,30 € 22,30 € 22,30 €

R25 Subventions 0,83 € 1,77 € 1,77 € 1,77 € 1,77 € 1,77 €

R26 Quotas CO2 & CEE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

R27 Redevance Déléguant 2,20 € 2,20 € 2,20 € 2,20 € 2,20 € 2,20 €

PV R2 kW 51,06 € 51,97 € 52,31 € 52,28 € 52,59 € 53,36 €

Indices S2 2022



Mai 

2023 

Contrat de Concession l Réseau de Chaleur Centre Loire 

 

 

106 

 

 

 

   

 

  



Mai 

2023 

Contrat de Concession l Réseau de Chaleur Centre Loire 

 

 

107 

 

 

 

   

22. Garanties financières 

 
Bénéficiaire Libellé Etablissement Date élaboration Date d'échéance Montant Contrat

NANTES METROPOLE DSP Exploitation Société Générale 23/04/2016 31/03/2016 101 355 € 00023-02-1157750

NANTES METROPOLE DSP Exploitation Atradius 20/03/2017 31/03/2018 493 000 € 376737 caution n°2

NANTES METROPOLE DSP Exploitation Atradius 27/04/2018 31/03/2019 282 950 € 376737 caution n°4

NANTES METROPOLE DSP Exploitation Atradius 17/04/2019 31/03/2020 203 200 € 376737 caution n°7

NANTES METROPOLE DSP Exploitation Atradius 24/04/2020 31/03/2021 237 850 € 376737 caution n°8

NANTES METROPOLE DSP Exploitation Atradius 22/04/2021 31/03/2022 249 300 € 376737 caution n°9

NANTES METROPOLE DSP Exploitation Atradius 03/06/2022 31/03/2023 269 250 € 376737 caution n°10

NANTES METROPOLE DPS Extension du RC - Travaux de 1er établissement tranche 1Société Générale 16/01/2015 31/10/2015 3 338 544 € 00023-02-1125937 avenant n°1

NANTES METROPOLE Travaux de 1er établissement  tranche 2Société Générale 13/02/2015 31/12/2015 2 737 559 € 00023-02-1156163

NANTES METROPOLE Travaux de 1er établissement  tranche 2Atradius 05/06/2016 31/12/2016 2 737 559 € 376737 caution n°1

NANTES METROPOLE

Travaux de 1er 

établissement fin tranches 1-

2-3

Atradius

20/03/2017 31/12/2017 250 000 €

376737 caution n°3

NANTES METROPOLE

Travaux de 1er 

établissement fin tranches 1-

2-3 + cogénérations

Atradius

27/04/2018 31/03/2019

1 008 300 € 376737 caution n°5

NANTES METROPOLE

Travaux de 1er 

établissement fin tranches 1-

2-3 + cogénérations

Atradius

18/08/2019 31/03/2020

441 700 € 376737 caution n°6


